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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

I RYSUNKI

Rysunki - sie¢ kanalizacji sanitarnej Jonkowo , Kajny ( rysunki i opis
na sie¢. Lomy , Garzewko znajduje si¢ w odr¢gbnym egzemlparzu stanowigcym
integralng calosé¢ projektu kanalizacji )
J-1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu

wies Jonkowo skala 1:1000
J-2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu
wies Jonkowo skala 1:1000
J-3  Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy - projekt zagospodarowania terenu
wie$ Jonkowo skala 1:1000
J-5 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu
wie$ Jonkowo - skala 1:1000
K-1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu
wies Kajny skala 1:1000
K-2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu
odcinek Kajny-Barkweda skala 1:1000
K-3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - projekt zagospodarowania terenu
odcinek Kajny- Barkweda skala 1:1000

S- § - S-24 Profile podluzne sieci kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/1000
S- 25 do $39 Rysunki-szczegdlowe

Tabele

T-1 Tabela przytaczy - Jonkowo

T- 2 Tabela przylaczy - Kajny

Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za kompletng, sporzadzong prawidlowo , zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i moze by¢ skierowana do realizacji

g il Craiyna Tochmen

Upr. inst. iniynieryine w rakrasie: sl
instalacii sanitarnych i ochrony Srodew:. 1
Nr 80/83/0L-66-94/01-232/04,. 1,
2§2ust 11, §5 ust 457, §13 ust 1 pa i
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej z przylgczami , tocznej
z przepompowniami i sieci wodociggowej dla Gminie Jonkowo- miejscowosci Kajny, Garzewko
Lomy i Jonkowo z wlgczeniem wsi Kajny do Gminy Dywity - wies Barkweda

Etap realizacji sieci kanalizacyjnej obejmuje:

Jl zlewni¢ przepompowni P1 w Garzewku

Il zlewnie przepompowni P2 i P2 £. w Lomach

[l zlewni¢ przepompowni P3 w Jonkowie - osiedle Péinocne
[l zlewnie przepompowni P4 w Jonkowie

I ziewni¢ przepompowni P5 w Jonkowie

Sieé wodociagowa projektowana jest od istniejaego ujecia wody w Barwedzie do wsi Kajny z
rozprowadzeniem do istniejacych budynkow

1.INFORMACJE OGOLNE
Inwestor: Gmina Jonkowo
Uzytkownik: Zaktad gospodarki Komunalnej , Jonkowo ul. Klonowa 2

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa zawarta pomiedzy Przedsigbiorstwem Projektowo-Ustlugowym ,,Europol”
11-041 Olsztyn, siedziba: ul. Macierzanki 4,biuro:10-081 Olsztyn ul. Koéciuszki 113/9 a Zarzadem
Gminy Jonkowo
-Wizja lokalna w terenie i badania hydrogeologiczne terenu
-Aktualne matryce sytuacyjno-wys 1 : 1000 opracowane przez ,, Geojan ,, Olsztyn i ,, PRYM”
Sp. zo.0. Olsztyn
-Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wéjta Gminy
Jonkowo
-Warunki techniczne wiaczenia do istniejacej sieci z Gminy Dywity-Barkweda i Gminy Jonkowo i
wyjéciowy bilans éciekéw - z ,,Koncepcji kanalizacji sanitarnej dla Gminy Jonkowo,, i w/g danych
otrzymanych od Inwestora
- Uzgodnienia z wlascicielami terenu na przejscie z projektowang kanalizacja przez ich teren
-Warunki techniczne Zaktadu Energetycznego w Szczytnie -zasilenia przepompowni
-Wizje lokalne w terenie, tyczenie tras kanaléw sanitarnych,
- uzgodnienia
3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej -
grawitacyjnej i tlocznej i sieci wodociagowej ( tylko dla wsi Kasjny z wtaczeniem do Barkwedy )do
istniejacych budynkéw mieszkalnych w Gminie Jonkwo dla wsi Kajny , Garzewko, Lomy , Jonkowo

Kanalizacja w niniejszym opracowaniu obejmuje zlewnie:
Etap realizacji sieci kanalizacyjnej obejmuje:

[l zlewni¢ przepompowni P1 w Garzewku
[l zlewni¢ przepompowni P2 i P2 £, w Lomach
Il zlewni¢ przepompowni P3 w Jonkowie - osiedle Pénocne
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Il zlewni¢ przepompowni P4 w Jonkowie
W zlewni¢ przepompowni P5 w Jonkowie

Ponadto na trasie rurociagdw tlocznych miedzy poszczeg6lnymi wsiami zaprojektowano uklad sieci
ciénieniowy z wiaczeniem poszczegélnych gospodarstw za pomoca przepompowni przydomowych do
rurociagéw tlocznych

Sie¢ wodociagowa projektowana jest od istniejacego ujgcia wody w Barwedzie do wsi Kajny z
rozprowadzeniem do istniejacych budynkdéw

4. STAN ISTNIEJACY

4.1.Dane ogblne

Wsie Kajny ,Garzewko, Lomy , polozone sa w zachodniej czesci Gminy Jonkowo
w odleglodei ok. 20- 15 km w kierunku pin.-zachodnim od miasta Olsztyna.

Wie§ Jonkowo-siedziba Gminy usytuowana jest centralnie w granicach obszaru terytorialnego Gminy
Obecnie wie§ Garzewko zamieszkuje ok. = 114 os6b, wie§ Lomy 270 oséb , w perspektywie 400,
wies Jonkowo - ilo$¢ 0séb przewidziana do podtaczenia w ramch opracowywanego projektu -
do zlewni P3 (osiedle ,, P6tnocne ,, ) - 500 0séb + 170 oséb ( dziatki przy drodze na Matki )

do zlewni P4 i P5 ( tereny przy ul. Hanowskiego i Lipowej ) - 500 0séb
wie$ Borki Wielkie -358Mk , Parleza Wielka i Mala -200 Mk, Lipowo-285 Mk

Oprocz mieszkancéw stalych przewidziano podiaczenie do projektowanej sieci terenéw

przemystowo-skiadowych przy torach kolejowych ,przy drodze na Giedajty
Migdzy wsiami polozone s3 zabudowania kolonijne przewidziane do wtaczenia za pomoca,

przepompowni przydomowych z budynkami polozonymi na dziatkach na trasie projektowanego
rurociagu tlocznego

Wszystkie scieki z projektowanej kanalizacji odprowadzane beda zmodernizowanej oczyszczalni
$ciekéw w Jonkowie przy ul. Lipowej

Do przepomowni we wsi Garzewko zaprojektowano podtaczenie §ciekéw z Gmin Swiatki i
Dywity
Paczna ilos¢ Sciek6w przewidzianych do podiaczenia :

Q érd =502,0 m3/d

Qmaxh = 1084,0 m3/d=13,2 /s

Obecnie Zadna ze wsi oprocz czgsci Jonkowa nie posiada systemu kanalizacji sanitarne;.

4.2.Uzbrojenie istniejace

Na trasie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia
podziemnego:

-sie¢ wodociggowa

- istniejace rowy melioracyjne

-kable energetyczne

-kable i kanalizacja telekomunikacyjna

Przewody te naniesione sa na planach syt.-wys. i profilach podhuznych

4.3.Istniejace warunki gruntowo-wodne
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Miejscowosci potozone s3 na mocno pofatdowanej wysoczyznie przez ktora przeplywa z pohudnia
na péhnoc rzeka Lyna
W podtozu budowlanym na powierzchni zalega humus. Tereny przeznaczone pod zabudowe
charakteryzuja si¢ bardzo urozmaicona morfologia . Jest to fragment pagérkowatej wysoczyzny
zbudowanej z osad6w pochodzenia wodno-lodowcowego. Pod wzglgdem geomorfogenetycznym
jest to obszar lezacy na granicy Pojezierza Olsztynskiego.Czg§¢ terenu charakteryzuje sie obecnodcig
licznych i wysokich pagérkéw o stromych zboczach, woda gruntowa stabilizuje sig
na glgbokosci 0,5-1,50 ppt. W podiozu piaski drobne i gliny piaszczyste w rejonie rowdw i ciekéw
wodnych wystepuja przewarstwienia namutéw organicznych z przewarstwieniami torfow .
Generalnie podloze projektowanych sieci jest nosne i umozliwia bezposrednie posadowienie
przewod6w pod projektowana kanalizacje. Przy plytkim wystgpowaniu wody gruntowej
zaprojektowano odwodnienie pompa spalinowa z dna wykopu i iglofiltrami.
Podczas robét ziemnych nalezy prowadzié stala obserwacje gruntéw w wykopie i wykonywaé
ewentualne korekty sposobu wykonania rurociagéw i przepompowni,
Poziom wody gruntowej zaleze¢ bedzie réwniez od pory roku przy wykonywaniu prac ziemnych.
4.0PIS ZAGOSPODAROWANIA
4.1 Roboty liniowe
Kanalizacja we wsiach obejmuje 6 lewni obstugiwanych w systemie mieszanym
grawitacyjno-ci$nieniowym.
4.1.1 Wie§ Garzewko ( dodatkowo opis na Garzewko i Lomy w oddzielnej teczce stanowiacej
integralng cze$é projektu )
Kanalizacja we wsi obejmuje zlewnie przepompowni P1 obstugiwang w systemie grawitacyjnym
- Uksztattowanie terenu we wsi Garzewko pozwolilo na grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw
Do przepompowni w Garzewku wiaczone beda scieki z Gminy Dywity i Swiatki
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowe]j ukladane w pasie drég gminnych , na terenach
prywatnych oraz réwnolegle do drogi powiatowej i przeciskami pod droga powiatowa,
Trasa biegnie po gruntach stanowiacych wlasnoéé prywatna , gminy , Drég Powiatowych ,
Skarbu Paristwa,
Poza pasem drogi teren stanowig uzytki rolne i zielone . W centrum wsi polozona jest przepompownia P1
obshugujaca cata wies Garzewko i ttoczaca $cieki do Loméw
Przebieg rurociagéw w pasie drég i ciagéw komunikacyjnych stanowiacych wlasnosé Gminy, czesé
kanalizacji prowadzona w ogrodach przydomowych i podwérzach. Przeciski -pod droga powiatowa.
4.1.2 Garzewko -Lomy
Odcinek tranzytowy z pompowni P1do wsi Garzewko Prowadzenie wzdhuz drogi powiatowej
Ulozenie w gruntach uzytkowanych rolniczo oraz nieuzytkach we wiasnosci prywatnej ,Drég
Gminnych i Agencji Nieruchomoéci Rolnych
4.1.3 Wie§ Lomy
Kanalizacj¢ wsi rozwigzano w systemie grawitacyjnym do przepomowni P2 i P21,
Do zlewni przepompowni P2 wiazony jest rurociagcisnieniowy z Garzewka . Prowadzenie rurociggéw
gtownych zaprojektowano wzdtuz drogi powiatowej i gruntach prywatnych
Wlaczenie istniejace]j kanalizacji poprzez przelaczenie istniejacych studni do projektowane; kanalizacji.
4.1.4 Yomy - Jonkowo
Odcinek tranzytowy pomigdzy przepompownig P3 i wsig Lomy
Calos¢ rurociagéw ulozona w pasie drogi powiatowej. Na trasie do rurociagéw cisnieniowych wlaczone
zostaly zabudowania kolonijne po ktérych gruntach biegnie projektowana kanalizacja.
Ulozenie w gruntach uzytkowanych rolniczo oraz nieuzytkach we wlasnogci prywatnej.

4.1.4 Wied Jonkowo - osiedle ,,Pétnocne .,
Do zlewni przepompowni P3wlaczony jest rurociag ci$nieniowy ze wsi Eomy
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Tereny mieszkaniowe -125 dzialek skanalizowane sq grawitacyjnie do zlewni przepompowni P3

Zabudowania kolonijne przez ktére przebiega kanalizacja maja przepompownie przydomowe

Calos¢ rurociagéw gtownych zaprojektowano wzdhuz drogi gminnej i na terenach prywatnych
Wiaczenia poszezegdlnych budynkéw przez grunty prywatne wiascicieli posesji.

4.1.5 Odcinek tranzytowy z P3 Jonkowo do P4 Jonkowo

Odcinek tranzytowy pomigdzy przepompownia P3 i przepompownig P4 przy istn. oczyszczalni

Calos¢ rurociagéw utozona przy pasie drogi gminnej i czgéé przy powiatowej.

- Projektowane przejscia ptzez droge przeciskami.

Ulozenie w gruntach uzytkowanych rolniczo oraz nieuzytkach we wiasnoéci GminyJonkowo

gruntach prywatnych i AWRSP, Nadleénictwa Kudypy

4.1.6 wieSJonkowo-zlewnia przepompowni P5

Cz¢s$¢ budynkéw w Jonkowie przy ul. Lipowej wlaczonajest grawitacyjnie do zlewni przepompowni P5
Kanalizacja prowadzona jest na terenie prywatym ,w podwétkach na zapleczu istniejacych budynkéw -
zaprojektowano przelaczenie kanalizaji istniejace;j .

Do zlewni tej przepompowni przewidziano wlaczenie terenow przemystowo-sktadowych przy torach
kolejowych

Przejscia pod droga gminng i powiatowa przeciskami w rurach ochronnych

4.1.7 odcinek tranzytowy z PS do zlewni grawitacyinej P4- Jonkowo

Rurociag tranzytowy pomiedzy przepompownia PS5 i projektowana kanalizacja w zlewni przepompowni
P4 Prowadzenie przewodu tlocznego wzdhiz drogi gminnej , przez grunty rolne i

nieuzytki stanowigce tereny prywatne i Gminy.

4.1.8 wie$ Kajny

Calo$¢ wsi skanalizowana grawitacyjnie do zlewni przepompowni P10, do ktérej podtaczono rurociag
ciSnieniowy z budynku leéniczéwki Kanalizacja prowadzona w drodze gminnej i przez grunty
stanowigce tereny prywatne i Nadle$nictwa Kudypy

Sie¢ wodociagowa ze wsi Kajny podtaczona jest do istniejqcej sieci wodociggowej w Barkwedzie
4.1.9 _wies Kajny-Barkweda

Rurociag tranzytowy kanalizacji cisnieniowej pomigdzy przepompownig P10 z Kajn i projektowana
kanalizacja w zlewni przepompowni w Barkwedzie . Zaprojektowano wlaczenie w rurociag ci$nieniowy
na terenie wsi Barkweda w Gminie Dywity Prowadzenie przewodu tlocznego wzdhuz drogi gminnej ,
przez grunty rolne i nieuzytki stanowiace tereny prywatne, Agencji Nieruchomosci Rolnych i Gminy.
4.1.10 wie§ Kajny -projektowany wodociag

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zaprojektowano sieé wodociagowa dla wsi Kajny z
wlaczeniem do istniejacej sieci w m. Barkweda w Gminie Dywity

We wsi Kajny zaprojektowano przylacza do istniejacych budynkéw

Przejécie pod rowami melioracyjnymi projektowanej kanalizacji metoda przecisku poziomego

;W rurach ochronnych min. 1,0 m. pod dnem rowu.

Projektuje sig siec wodociagows z rur PE cisnieniowych szeregu SDR 17 w/g PN-74/C-89200

PN 10 Iaczonych na zgrzewanie i posiadajacych aktualny atest techniczny o §rednicach 160 mm,

110 mm , 90 mm

4.2 Przepompownie §ciekéw

Kanalizacje poszczegélnych wsi rozwiazano w systemie grawitacyjno-cisnieniowym w oparciu o
przepompownie gléwne oraz lokalne przepompownie przydomowe . Przy projektowaniu zachowano
realne warunki przeglebienia rurociggéw ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz
efektywnos$¢ ekonomiczna realizacji inwestycji.

W tym etapie kanalizacji objetym niniejszym opracowaniem wiaczona zostaje wylacznie zabudowa
mieszkalna istniejaca we wsiach i te zabudowania kolonijne prze ktére przechodzi projektowana
kanalizacja
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Szczegblowy opis rozwiazan gléwnych przepompowni Sciekéw znajduje si¢ w opracowaniu »Projekt
przepompowni sciekéw P1,P2, P2E,P3 P4, P5 -opracowanie wielobranzowe ,, stanowigcym
integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania
4.2.1 Przepompownie przydomowe
Projektowane przepompownie cisnieniowe stanowiq zakorczenie przylacza kanalizacji ci§nieniowe;.
Polozone na posesjach obstugiwanych przez przepompowni¢ w poblizu szamb [ub miejscach
wskazanych przez wlascicieli, Szamba ulegajq likwidacji poprzez likwidacje czesci ponizej
przykanalika ( zasypanie i zabetonowanie dna ) w przypadku przejscia przylaczenia przez szambo
lub caltkowicie w przypadku ustawienia przepompowni na lub przy przykanaliku przed szambem.
Przylaczenie instalacji elektrycznej do budynku wykonuja wiasciciele we wlasnym
zakresie. Zaprojektowano pompownie przydomowe COMPIT f-my Flygt wykonane w postaci studni z
tworzywa sztucznego z wyrobionymi podejsciami dla rurociggdw wchodzacych i wychodzacych z
pompowni ,zapewniajaca catkowita szczelnosé i umozliwiajaca zapuszczanie zbiomikéw bez
obciazenia przy wysokim poziomie wody gruntowej. Wyposazenie wszystkich przepompowni
przydomowych stanowia pompy MP 3068.170 HT/210 P.=2,4kW kompletowane z pompownig i
instalacjg elektryczng zasilajaco-sterownicza
Lacznie zaprojektowano 15 przepompowni przydomowych.
4.3 Projektowana sieé kan. sanitarnej
4.3.1 Kanalizacja sanitarna | grawitacyjna
Projektowang sieé kan. sanitarnej wykonaé¢ zrur PVC 00,2 m. i 00,1 6(przytacza )z rur kanalizacyjnych
PRAGMA produkeji Pipelife Polska S.A. lub kazdych innych rur z PP kielichowanych fabrycznie o
tych samych parametrach technicznych
Ogoélna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjne;j
Garzewko - sieé 559 m. , przylacza 330 m.
wies Lomy - sie¢ 2205 m. , przylacza 539 m.
Jonkowo : zlewnia P3 sie¢- 4840 m. , przylacza 205 m.
zlewnia P4 i P5 sieé 4614 m. , przylacza 218 m.
Kajny : siec 834 m. , przyiacza 140 m
Rurociagi produkc;ji:
Pipelife Polska S.A. ul. Torfowa 4 , Kartoszyno , 84-110 Krokowa
Rurociagi ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wyprofilowanym tozyskiem nosnym -kat
podparcia min 90 st. Rurociagi po odebraniu obsypaé na grubogc min. 15 cm ponad wierzch kanatu
oraz 30 cm z obu stron. Rurociagi o niewystarczajacym przykryciu ociepli¢ warstwa 30 cm
keramzytu w/g rysunku szczegélowego
Przebieg projektowanych kanaléw przedstawiono na planach syt.-wys.w skali 1:1000
i profilach podtuznych sieci kan. sanitarnej w skali : 1 : 100/1000.

4.3.2 Uzbrojenie sieci kan. grawitacyjnej

Na sieci zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o 1200 mm. i 0 1000 mm.

B przelotowe

B przelotowo-polaczeniowe

W przepadowe

I pokrywy nadstudzienne typu PP-114/60 w/g KB1-38/3./1/81

Studzienki rewizyjne na zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowaW dnie studzienki
wykona¢ kinety z betonu B-15.Dno wylewane na mokro z betonu grub. 25 cm.

Studzienki wyposazone w stopnie zlazowe w/g SWW-0614-499-1Przepusty w studzienkach
wykona¢ z ksztattek z rur PVC.Odcinek pionowy rury przepadowej obetonowaé betonem B-20.
Przejécie rurami przez studnie betonowe przy wysokim poziomie wody gruntowej wykonaé w
tulejach ochronnych z uszezelka typ krétki o db. L=185mm..
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Przejscia przez $ciany poza zasiggiem wody gruntowej nie wymagaja przejéé szczelnych,
Uwaga: Uszczelnienie przejscia pomig¢dzy betonem a rura PYC przy pomocy sznura
smolowego jest niedopuszczalne.,
4.3.3 Przvlacza kanalizacyjne

Wszystkie przytgcza z budynkéw do projektowanej sieci wykonaé z rur PVC o 160 mm ze spadkiem
min 10 promili .Przebieg przylaczy i miejsca whaczen pokazano na planach syt.-wys,

Czg$¢ studni rewizyjnych zlokalizowano na przykanalikach z budynkéw.

Nalezy je wykonac w ten sposéb aby przykanalik ( rura ) przebiegala przez studzienki w stanie

nienaruszonym,z chwilg przekazania do uzytku odcinek rury rewizyjnej nalezy wyciaé tak aby scieki
sptywaly do studni rewizyijnej i kanatow zbiorczych.

Przy adaptacji zbiornikéw bezodplywowych na studnie rewizyjne dno zbiornikéw wypelni¢ piaskiem
1 cementem po wykonaniu przytacza dno wybetonowac do zaprojektowanej rzednej odprowadzenia
sciekéw Zestawienie projektowanych przylaczy tabelarycznie
4.3.4 Kanalizacja ci$nieniowa
Rurociagi projektuje si¢ z rur ci$nieniowych PE-HD produkcji Wavina lub KWH-PIPE Poland dia
cisnienia PN=1,0 MPa PE 80Pn6 i PN10 (zP7):

Zaprojektowano rurociagi tloczne od projektowanych przepompowni sciekow: P1,P2,P3,P4,P5,
P6,P7,P8

Przebieg rurociagéw tlocznych pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000 i 1:500
Rurociagi ttoczne wykonaé z rur PE-HD - PN10 produkcji Gamrat-Jasto lub Wavin

Metalplast-Buk k/Poznania : o 75 mm, o 90 mm,, 0 63 mm,

Ogolna diugodc zaprojektowanych rurociagow tlocznych gtéwnych : 15.218,00 m.

Polaczenia rurociagdw zgodnie z asortymentem wyposazenia systernu.

Potaczenia firmy Wavin ,GEORGE Fiszer lub podobnej klasy na ztaczki PE, trojniki ,redukcje ,kolana
90stopni z polietylenu j.w. lub zgrzewane dla §rednic powyzej o 90.

Rurociagi uktadaé na glebokosci $rednio 1,5 m. ppt bezposrednio na dnie wykopu dla gruntéw

piaszezystych. W miejscach przej$é przez grunty mineralne,torfy dokonaé wymiany na piasek

gr. 0,5 m. Na odcinkach gruridw zwartych glin zwatowych i piaszczystych wykonaé podsypke

piaskowa gr. 0,10 m. Zasypka piaskowa do naziomu 0,25 m. nad wierzch rurociagu . w miejscach

wezlowych montowa¢ dla cisiienia PN=1MPa zawory kulowe odcinajace z PE-HD do montazu na
rurociggach PE z teleskopem i skrzynka zeliwng ( np. zasuwy HAWLE PN 10 z kré¢cami PE 80 do

Zgrzewania )},

Dla calosci projektowanych rurociagéw gléwnych przewidziano zamontowanie co 1000 m. tréjnikow
z szybkozlaczka do weza w celu okresowego ptukania rurociagéw tlocznych
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociggéw i armatury
4.3.5 Przejscie przez przeszkody

SkrzyZowanie z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z drogami o nawierzchni asfaltowej przejscia z projektowana kanalizacjg
sanitarng grawitacyjna i ttoczna wykonaé metodg przeciskéw poziomych , w rurach ochronnych.
Srednice rur ochronnych i dhugosci pokazano na planach sytuacyjno -wysokosciowych w skali
1:1000 i 1:500 .Rury przewodowe w rurach ochronnych uktadaé na podporach zgodnie z rysunkiem
typowym przejscia pod droga typ P.-3. W przejsciach pod drogami gruntowymi i z kostki brukowe;j
przejscia wykonaé wykopem otwartym. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi i wodociagiem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegollnej
ostroznosci. Kabel telekomunikacyiny lub energetyczny nalezy odkry¢ w celu jego usytuowania,
nastgpnie wykona¢ wykop o §cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami
zakladanymi pionowo. Wykop reczny wykonaé na dtugosci po 1,5 m. od osi kabla.Kabel nalezy
podwiesi¢ do bala drewnianego utozonego poprzecznie nad umocnionym wykopem. Podwieszenie
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powinno by¢ wykonane w dwu miejscach na pasach parcianych lub linach z uzyciem podladek.

Przed wejsciem na roboty wykonaé przekopy prébne.Na kablach telekomunikacyjnych i energetycznycl
przy skrzyzowaniach zatozy¢ rury ochronne typu AROT

Przejscia przez drogi ziemne i wijazdy

Wykona¢ metoda przekopu poléwkowego zakladajac w opisanych miejscach rury ochronne stalowe
bez szwu w/g PN/H-74219

Przejscie z projektowana kanalizacia pod rzeka Dymer i Jelmur i torami kolejowymi

Przejscia pod rzeka Dymer i Jelmuri i torami kolejowymi zabezpieczyé zakladajac na rury przewodowe
cisnieniowe rury ostonowe o 250, na grawitacje 0 400 mmm.Przestrzeii wypelni¢ pianka poliuretanowa,
Kotice uszczelni¢ koricéwkami termokurczliwymi minimalne przykrycie od dna 1,0m.

Skarpy odtworzy¢ umacniajac daming na plask. Dna rowéw umocnié faszyna.

Prace odtwarzajace wykona¢ na dlugosci min. 6,0 m. kazdego przekroczenia.

Rurociagi przewodowe w w/w przejsciach wprowadzié na klockach podporowo-$lizgowych z drewna
twardego przymocowanego na stale do rur przy pomocy obejm.

Rozstaw klockéw dla rur 0 90,0 110 -0,6 m., 0 125 - 0,9 m.

Dlugos¢ podparcia min. 15 cm,zaglebienie na klocku na min 1/3 srednicy rorociagu

Przejscia pod rowami i rzeka wykonaé metoda przecisku sterowanego

Przed i za rzeka i torami montowa¢ zawory kulowe HAWLE do polaczen PE . Wrzeciona zaworéw
zabezpieczy¢ poprzez studnig $lepa o 400 wysokosci 0,5 m. z wiazem stalym wyprowadzong 0,2 m.
ponad terenem

4.4 Projektowana sie¢ wodocizggowa

Projektowana sie¢ wodociagowa ( na Rys. K-1, K-2 ,K-3 ) dla Kajn zasilana bedzie z wodociggu w
Barkwedzie -Gmina Dywity . miejsce wiaczeft pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym K-3 .
Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur PE cisnieniowych szeregu SDR-17 w/g PN-74/C-89200 PN10
taczonych przez zgrzewanie i posiadajacych aktualny atest techniczny o $rednicach :

160 mm - 2630 m.

110 mm- 230 m.

90 mm - 430 m,
Przylacza PE 40-32 mm o dlugo$ciach 280 mm
Minimalne przykrycie rurociagéw sieci wodociagowej winno wynosi¢ 1,70 m. liczac od wierzchu rury de
powierzchni terenu
W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatoéci potaczen przewoddw nalezy wykonaé dla odebranego
odcinka wodociagu prébg cignieniowa na cignienie 1,0 MPa
w miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami telekomunikacyjnymi wykonaé przekopy prébne a wykopy
wykonaé rgeznie ,przed przystapieniem do robét zglosié do ZRIT Olsztyn.

4.4.2 Zapotrzebowanie wody i obliczenie cignienia dyspozycyinego

Zapotrzebowanie wody dla m. Kajny :

Qsérd= 60x0,15=9,0 m3/d Nd=1,2 Nh=2,0

Qmaxh=0,9 m3/h

Wymagane cinienie dyspozycyjne - pmin przy hydrancie P--poz na koncéwee sieci w Kajnach :

20,0 mH20, przeptyw wody na cele p.-poz. 10 Us , strata ciénienia na dhugosci 7,7 MPa , wysokosé
geometryczna Hg=20,0 m. ci$nienie w miejscu wlaczenia 120 mH20

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia jest wystarczajace dla zapewnienia wymaganego ci$nienia v
koncéwece sieci.

Jako armaturg odcinajaca stosowaé zasuwy odcinajgce z uszezelnieniem migkkim z koficéwkami PE.
Hydranty p.-poz nadziemne. Rozmieszczenie zasuw i hydrantéw na planach syt-wys.
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4.4.3 Przylacza wodociggowe

Projektuje si¢ przytacza wodociagowe do istn. budynkéw w Kajnach
Przylacza wykona¢ z rur polietylenowych PE40 lub taczonych na zlaczki zaciskowe .
Wlaczenie przytaczy do sieci wykona¢ przy pomocy nawiertek . Instalacje wewnetrzne do pierwszego
zaworu czerpalnego wykonaé z rur stalowych ocynkowanych z polaczeniami gwintowanymi.
Do pomiaru wody zastosowaé wodomierze skrzydetkowe JS20. W budynkach w ktérych znajduja sie
indywidualne zestawy hydroforowe nalezy hydrofor odaczyé od instalacji zasilanej z sieci

4.5 .Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczyé o$ rurociagéw i kanalu przez zalozenie
Swiatkéw. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy probne celem
dokladnego jego zlokalizowania. W warunkach ruchu ulicznego ,juz w momencie rozkladania
wykopéw, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami z bali drewnianych dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1,0 m. a
w nocy oswietlony Swiatlem ostrzegawczym. Wykopy pionowe naodktad z umocnieniem pelnym +
odwodnienie wynikajace z miejscowych warunkéw gruntowych.

Zasypka przewodéw z dwoch warstw : -warstwa ochronna o wys. 30 cm. ponad wierzch rur z piasku
sypkiego, drobno lub $rednioziamistego bez grud i kamieni,

-warstwa do powierzchni terenu wykonana gruntem rodzimym
Warstwe ochronng wykonaé z wylaczeniem potaczen rurociagéw, ktére nalezy zasypaé po
dokonaniu proby cisnieniowej przewodow.Zasyp i ubijanie w warstwie ochronnej -warstwami grubogci
7-8 cm. Najistotniejszym jest zaggszczenie-podbicie gruntu w pachach przewodéw.

Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej wykona¢ warstwami grubosci 20cm. z jednoczesnym
zaggszczeniem.

4.5.Roboty odwodnieniowe

W miejscach wystgpowania wody gruntowej, powyzej wykonywanych wykopéw nalezy

wykona¢ obnizenia zwierciadla wody gruntowej przy pomocy iglofiltréwi pompa spalinowa
bezposrednio z dna wykopu.. Projektuje si¢ instalacje iglofiltrowa JgE-81 z iglofiltrami 50 mm
zapuszezanymi bezposredni w grunt co 1,0 m. i zaglebiona srednio 3,0 m. Obnizenie poziomu wéd
gruntowych wykonywa¢ odcinkowo-co 45 m.

4.6.Préba szczelnosci rurociggéw
Dla sprawdzenia wytrzymalosci rurociagéw i szczelnosci zlacz rurociagu PVC nalezy przeprowadzié
probg cisnieniowa na ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z BN-82/9192-06.

5. Sterowania

-Sterowanie pomp Flygt w przepomowniach przydomowych realizowane tacznie z pompownia COMPIT
poprzez zestaw sterujacy -sterownik FGC -szczegélowy opis w prospekcie zalaczonym na koficu
opracowania.

Uwaga : Przed przystapieniem do zaméwienia pomp sprawdzié u odbiorcéw mozliwosé przylaczenia do
instalacji sitowej 380 V. W przypadku jej braku zamawiaé pompy i zestaw sterujacy w wykonaniu

na prad jednofazowy

- Sterowanie pomp w przepompowniach gtéwnych od P1 do P6 poprzez szafki zasilajaco-sterujace
kompletowane z pompami i dostarczane przez firme ITT Flygt

-6.Uwagi koncowe
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Calos¢ prac zwiazanych z wykonaniem robét budowlano-
montazowych wykonaé zgodnie z :
-BN-83/3836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociagowe.
Warunki techniczne wykonania.
-BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne.

-PN-84/B-10735 Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagane badania przy odbiorze
-PN-64/H-74051/02 Wiazy zeliwne kanalowe typ cigzki.

-PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek.
UWAGA'!
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.
Opracowanie:
mgr inz. Grazyna Tochman
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PROJEK " BUDOWLANY +
PROJEKT ZAGCSPODAROWANA  TERENU

KANALIZACA SANITARNEJ Z PRZYEACZAM

\ - SKALA 11600 PLANSZA J -3
\ JONKOWO ,  GMINA  JONKOWO

woj. warmirisko — mazurskie skala 11000

Powiat — olsztyriski
Gnina — Jonkowo /-
Obreb — Jonkowo
"EUROPOL" Przedsigbiorstwo Projektowo—Ustugowe
biuro: 10-555 Olsztyn ulKosciuszki 113/9
siedziba: 11-04 1 Qlsztyn ulMacierzanki 4 tel/ 0-89 535-24-58
Nazwa obiektu Projekt budowlany steci kanalizacji sanitarnej  z przylgezami —
grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami Scie kow
Przedmiot Projekt budowlany + projekt zagospodarowania  terenu kanahizac/i
cpraciwania sanitarnej 2 przepompowniami = plan sytuacy no— wysokosciowy
..Prd ektant: mgr inZ. G.Tochman &z prawdzafqey: mgr inZ. Elzbieta Kotak
70/ g /\,) Cli a"
Data: o Skda: Nr rysunku
03.2005r 11000 J-3

Projekt sieci telemetrycznej Jest
ujety w odrebnym opracowaniu,

mgrinz. ZBIGNIEW K RIATA
Up;r(awmsma budowlane
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