Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo
nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo

SIGMA

TRANSFER
maj 2018r.
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza elektryczna
TEMAT: Budowa publicznej drogi gminnej Matki — Wilimowo nr. 157014N na terenie Gminy

Jonkowo.

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NR EW. DZIALEK:

Droga gminna nr. 157014N Matki - Wilimowo, powiat olsztynski, woj. warminsko -

mazurskie

XXVI sieci

Jednostka ewidencyjna 281407_2 JONKOWO

obr. 0010 MATKI,

dziatki ew. nr :
275/11, 275/10, 286, 274

124, 157, 148/4, 148/5, 161/2, 161/4, 149, 151, 277, 275/14,

Koby CPV: 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
INWESTOR: Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo
WYSZCZEGOLNIENIE | IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA DATA PopPis
o BRANZA
_ mgr Inz. INSTALACYINA
Projektant Krzysztof -w zakresie sieci, inst. | WAM/0046/PWOE/08 | .. e
Karowiec I urzadzen elektr. i
elektroenerg.
o BRANZA
) mgr Inz. INSTALACYINA
Sprawdzajacy Krzysztof -w zakresie sieci, inst. 08/01/0L 018
Nakonieczny I urzadzen elektr. i
elektroenerg.
Opracowat inz. tukasz
P Kowalski - - 2018
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34

11-034 TOMASZKOWO

REGON 362007881
NIP 739-387-67-95




Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo

nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo SIGMA

TRANSFER
SPIS ZAWARTOSCI
1. OPIS TECHNICZNY .....ccceererrererereesessessessessssessessssessessessssessensasessessessssessensesessensessssessessssessens 3
1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA ......coveevveeeeteeeeteteeeteseseesesessesesesaesesessssessesesessesesssassessssssanens 3
1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA ......coveeeeeeeeeeeeeeeeeseetesesessesesessssessesessaesessssssesaesessssssessssssssssssanens 3
1.3, STAN ISTNIEJACY woooeeeeceeeeeeeeteeee et esesae st se s as s st s et st e snsetesssaesesssassnsnssnanens 5
1.4.  PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 KV ....vevurvrerecrrreereeeiereeeeae s, 6
1.5, UKEADANIE KABLI NN «...ovuieveieeeetcecte ettt se st esae st ssae s s s sese s s aessanees 6
1.6.  OCHRONA OD PORAZEN .......coouiveieirereectesstesesssesesessesesse s ssae s s sesae s sessesessssesssssasanans 7
1.7.  UWAGI KONCOWE ......oueeeeieteiteeecte ettt s sasaeae et s s ssae st ses s assesesesesenasassetesnans 7
2. ZASTOSOWANIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .......cveeererrerrneereneseesessesseseesessensesessenes 7
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........coveeereerenennenesneeesennens 8
DOKUMENTY FORMALNE........ccceitruerteresersesesessesseeesessesssssssessessesessensesessensessssessensesessenes 19
CZESC RYSUNKOWIAL.......cccuveenerierneeeneestesseiessessssesssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssesssssnnes 27
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo

nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo SIGMA

TRANSFER

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

«  Warunkéw Przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/18002775 z dnia
12.02.2018r. wydanych przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie.
« Obowigzujacych przepiséw i norm.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej linii kablowej nN 0,4kV
potozonej na dziatce drogowej 157 obreb 10 (publiczna droga gminna nr 157014N)
z uwagi na projektowang budowe drogi na trasie Matki — Wilimowo.

Kolejnym zakresem opracowania jest przedstawienie projektowanej wysokosci
niwelety drogi, w celu kontroli kolizji z nw. napowietrznymi linii elektroenergetycznymi:

e linia napowietrzna wysokiego napiecia 400 kV,
e linia napowietrzna wysokiego napiecia 110 kV,
« linia napowietrzna s$redniego napiecia 15 kV,

e linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV.

Wyzej opisana kontrola wydaje sie nie mie¢ podstaw, poniewaz w ramach
projektowanej przebudowy drogi nie jest planowana zmiana istniejacej niwelety drogi
[rys. D.03]. Wysokos¢ jezdni na odcinkach gdzie wystepuja ,kolizje” nie ulegnie zmianie.
W zwigzku z powyzszym mozna zatozy¢, ze przebudowa nie bedzie kolidowaé z ww.
liniami napowietrznymi. W tym celu opracowano profile linii napowietrznych [rys. E.04].

Reasumujac, nie bedg wystepowacé rdznice wysokosci linii napowietrznych
z drogq zaréwno w okresie letnim jak i ziimowym.

Na skrzyzowaniach wyzej wymienionych linii napowietrznych z projektowang
drogg wystepujg obostrzenia, ktore polegajg na zapewnieniu naciaggu w przewodach,
stosowanych w celu zmniejszenia prawdopodobienstwa zerwania i opadniecia przewodu.
W tych okreslonych przypadkach wykonane sg obostrzenia I, II poziomu, ktore
pozwalaja na zwiekszenie pewnosci mechanicznej tancuchéw izolatoréw lub
poprzecznikow izolatorowych na stupach ograniczajacych skrzyzowanie (dla przeset,
w ktorych wystepujq skrzyzowania).

Obostrzenie linii napowietrznej WN

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. - Oddziat w Olsztynie
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostepnionych
zasobow majatku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejacej linii
napowietrznej WN 110kV Matki - Morag typu 3xAFL-6 240mm?2, 2xAFL 1,7-95mm? na
odcinku przesta na stupach nr 1 0S-24 ON150 oraz nr 2 0S-24 ON150+5 oraz linii
napowietrznej WN 110kV Matki — Gietrzwatd typu 1x3xAFL-6 240 mm?, 1xOPT-GW
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64/48 na odcinku przesta na stupach nr 1 B2 M9+45 oraz nr 2 SW 24 ON120+10
wykonany jest I stopien obostrzen istniejgcych przewoddow napowietrznych (droga
zaktadowa, powiatowa, gminna). Obecnie w/w przewody na stupach WN zamocowane
sq W sposoOb odciggowy z wykorzystaniem kompozytowych tancuchéw izolatorowych,
zawieszane na stoliku. Obostrzenia I stopnia wykonano stosujac dodatkowe zawieszenie
przewodow na istniejgcych izolatorach poprzez wykonanie petli z wykorzystaniem
przewodow oraz uchwytow srubowo - kabtgkowych.

W _ tym przypadku stopien obostrzenia jest wiasciwy i nie ma potrzeby
dokonywania przebudowy.

Obostrzenie linii napowietrznej SN

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. - Oddziat w Olsztynie
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostepnionych
zasobow majatku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejacej linii
napowietrznej SN 15kV Olsztyn Zachod-Matki typu 3xAAsXSn 50mm? zasilanej z GPZ
[720] na odcinku przesta na stupie ZN 12 nr 2, oraz stupie EPV 10:5/10 nr 1 wykonany
jest I stopien obostrzen istniejacych przewoddw napowietrznych. Obecnie przewody linii
napowietrznej typu 3xAAsXSn zamocowane sg w sposob odciagowy z wykorzystaniem
pojedynczych izolatoréw kompozytowych z wykorzystaniem mocowania £02/2 (stup nr
1) , natomiast przy stupie ZN nr 2 linia napowietrzna zamocowana jest w spos6b
przelotowy z wykorzystaniem izolatorow wsporczych LWP 8/24P oraz zaciskéw
petlicowych AI50-70. Natomiast przewody kablowe na konstrukcji wsporczej stupa EPV
10:5/10 nr 1 zamocowane sg W SposOb przelotowy z wykorzystaniem pojedynczych
izolatorow wsporczych.

Obostrzenia I stopnia wykonano stosujac dodatkowe zawieszenie przewodow
polegajace na zdublowaniu izolatorow od strony stupa nr 1 zamocowanych za pomocg
tancucha odciggowego £02/2 oraz izolatoréw kompozytowych typu SDI 90.150, a od
strony stupa przelotowego nr 2 wykonano podwdjne zawieszenie stosujgc po dwa
izolatory wsporcze typu LWP-8/24.

Na drugim odcinku linii napowietrznej SN 15kV Olsztyn Zachdd-Matki typu
3XAFL 6-35mm?Z zasilanej z GPZ [720] na odcinku przesta na stupie ZN 12 nr 4 oraz ZN
12 nr 5 wykonany jest II stopien obostrzen istniejacych przewoddw napowietrznych.
Obecnie przewody linii napowietrznej na w/w stupach ZN 12 zawieszone sq W sposdb
przelotowy z wykorzystaniem izolatorow wsporczych LWP 8/24P oraz zaciskéw
petlicowych AlI50-70.

Obostrzenia II stopnia wykonano stosujgac dodatkowe zawieszenie przewodow
polegajace na zdublowaniu izolatoréw z wykorzystaniem w/w izolatoréw wsporczych
oraz mocowania objemki.

W _tych przypadkach stopien obostrzen jest witasciwy i nie ma potrzeby
dokonywania przebudowy.
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Obostrzenie linii napowietrznej nN

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. - Oddziat w Olsztynie
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostepnionych
zasobow majatku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejacej linii
napowietrznej 0,4kV typu 3xAsXSn 4x50mm? zasilanej ze stacji transformatorowej
15/0,4kV Matki [0-0165] na odcinku przesta na stupach ZN nr 6, oraz 7 wykonany jest
II stopien obostrzen istniejacych przewoddw napowietrznych. Obecnie przewody na
stupach 6 i 7 zawieszone sg w sposOb przelotowy z wykorzystaniem izolatoréw
wsporczych LWP 8/24P oraz zaciskow petlicowych AI50-70. Obostrzenia II stopnia
wykonano stosujgc dodatkowe zawieszenie przewoddéw polegajace na zdublowaniu
izolatorow z wykorzystaniem w/w izolatoréw wsporczych oraz mocowania objemki.
Natomiast przewody YAKXS 4x120 mm? oraz YAKY 4x35 mm? na konstrukcji wsporczej
stacji transformatorowej [0-1275] zamocowane s W sSposob przelotowy
z wykorzystaniem pojedynczych izolatoréw wsporczych.

W _ tym przypadku stopien obostrzenia jest witasciwy i nie ma potrzeby
dokonywania przebudowy.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Istniejagce urzadzenia elektroenergetyczne, ktére wystepujg na odcinku drogi
gminnej nr 157014N Matki - Wilimowo na terenie Gminy Jonkowo:

1. Linia 110kV [WN-110kV]-Matki-Gietrzwatd [01-47]
« Linia napowietrzna 3XxAFL-6 240mm?2, 1xOPT-GW 64/68, stan., stupowe
nr1/B - 2M3+5 a nr 2/B-2M3+5
2. Linia 110kV [WN-110kV]-Matki-Morag [01-47]
« Linia napowietrzna 3XAFL-6 240mm?, 2xAFL1.7-95mm?, stan., stupowe
nr 1/0S-24 ON150 a nr 2/0S-240N 150+5
3. Linia napowietrzna[SN-15kV] OL Zachod-Matki GPZ [720]
« Odcinek napowietrzny typu 3xAAsXS 50mm? - 720-03 st.01 - 02 [720-03/01]
« Odcinek napowietrzny typu 3xAFL-6 35mm?2 — 720-0202 st.04-07 [720-0202/02]
4. Stacja transformatorowa 15/0,4kV Matki [0-1275]
5. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/04kV Matki [0-1275]
+ Linia kablowa, obwdd [nN-0,4kV] - GOSPODARSTWO [1275-01] - typu YAKY
4x35mm?
« Linia kablowa, obwdd [nN-0,4kV] - Sz - ka S-1 [1275-02] - typu YAKXS
4x120mm?
6. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej15/04kV Matki wies [0-0227]
« Linia kablowa, obwod [nN-0,4kV] - JONKOWO [0227-01] - typu YAKY 4x70mm?,
YAKXS 4x120mm?
7. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej15/04kV Matki[O-0165]
« Linia napowietrzna, obwdd [nN-0,4kV] - szosa [0165-03] - typu AsXSn

4x50mm?
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1.4. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 KV
Przebudowie podlega¢ bedzie nastepujacy odcinek linii 0,4kV:

« Odcinek linii kablowej 0,4kV, zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
Matki wies [0-0227] - obwdd [nN-0,4kV] - JONKOWO [0227-01] - typu YAKY
4x70 mm?, YAKXS 4x120 mm? - (dziatka 157; 148/5; 161/2; 161/4 obreb
10 Matki)

Od istniejgcego ztgcza kablowego znajdujacego sie na granicy dziatki 157 obreb
10, [0-100km proj.] zdemontowac odcinek kablowy nN 0,4kV typu YAKY 4x70mm?
o tacznej dtugosci 33,50 mb zasilajacy ww. szafe z ist. ZKP w [0-125km proj.] zgodnie
z rys. E.Ola. Nastepnie wykona¢ wykop i utozy¢ nowy odcinek linii kablowej YAKXS
4x70mm? o tgcznej dtugosci 42 mb po trasie zaznaczonej na ww. rysunku [E.01a], ktory
nalezy poprowadzi¢ przez dziatki 161/4 oraz 161/2, a nastepnie dokonac przytaczenia
nowej linii kablowej do istniejacych skrzynek ztgqczy kablowo-pomiarowych. Dziatka
161/4 oraz 161/2 bedq wywtaszczane ustawg ZRID przez inwestora po uzyskaniu
uzgodnienia przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz po dokonaniu podziatdw
dziatek. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania obwodu oraz
wykonac pomiary geodezyjne. W miejscu przejscia linii kablowej przez jezdnie w sposdb
prostopadty nalezy kabel utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp ¢110 na gtebokosci nie
mniejszej niz 1m od istniejacego terenu .

Istniejgce okablowanie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXS
4x120mm? poprowadzonej pod projektowang jezdnig oraz chodnikiem zabezpieczy¢
rurami ostonowymi RHDPEd ¢110 o tgcznej dtugosci 118,00mb.

Pozostate kolizje wymienione w warunkach przebudowy o nr
R/18/002775 nie podlegaja przebudowie.

1.5. UKLADANIE KABLI nN

Projektowane kable uktada¢ po catkowitej niwelacji terenu, po trasach
pokazanych na planie zagospodarowania terenu na gtebokosci 0,70 m - na 10 cm
podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwag piasku, 15 cm gruntu rodzimego oraz
folig koloru niebieskiego. Nastepnie wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i splantowac.
Pod jezdniami kable uktada¢ na gtebokosci 1,00 m w rurach ostonowych
gtadkosciennych o ér. 110 mm. Przed i po zasypaniu dokona¢ pomiaréw zgodnie z norma
PN-76/E 05125 oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

UWAGA! Podczas prac zwigzanych z przebudowa sieci elektroenergetycznej
nalezy prace zaplanowaé tak, aby nie pozbawié lub ograniczyé odbiorcéw

w dostawie energqii elektrycznej.
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1.6. OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przebudowy elektroenergetycznej przyjeto jako dodatkowy
$rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie w uktadzie
TN-C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodoéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

1.7. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami przy
zachowaniu warunkow BHP.

2. W trakcie wykonywania robdt nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia
i oznakowanie.

3. Stosowac materiaty posiadajace stosowne deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

4. Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ w porozumieniu z odpowiednimi
stuzbami drogowymi.

5. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby
i pomiary odbiorcze.

6. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Z uwagi na brak zmian w parametrach catej sieci zrezygnowano z obliczen.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw niz

przyjeto w projekcie, przy zachowaniu co najmniej tych samych parametrow

technicznych i jakosciowych.

9. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami .

2. ZASTOSOWANIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

® N

Lp. Materiat Jednostka Tlos¢
1. Kabel YAKXS 4x 70mm? m 42
2. Rura ostonowa dwudzielna RHDPEd ¢110 m 118
3. Rura ostonowa gtadkoscienna RHDPEp $110 m 10
4. Tasma oznaczeniowa niebieska energetyczna m 156
5. Piasek na podsypke m3 10
6. Opaski informacyjne Szt. 5
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BRANZA ELEKTRYCZNA
Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje:

« odkopanie istniejgqcych kabli 0,4kV,

+ demontaz istniejacego okablowania nN 0,4kV,

« utozenie kabla typu YAKXS 4x70mm2 w wykopie,

« wprowadzenie okablowania do ztaczy kablowo - pomiarowych,

+ zasypanie wykopu warstwg piasku i rodzimego gruntu,

« przykrycie wykopu folig kablowa,

+ zasypanie wykopu pozostatg ziemia,

« zatozenie rur ostonowych na istniejacych kablach znajdujacych sie
w projektowanej jezdni oraz chodniku,

» podiaczenie do sieci energetycznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Stacja transformatorowa 15/0,4kV Matki wies[0-0227],
2. Linie kablowe 0,4kV,

Linia napowietrzna:

+ 0,4kv,
+ 15kV,

« 110kV,
* 400kV.

4. Siec teletechniczna,
5. Sie¢ wodociggowa,
6. Kanalizacja sanitarna.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

» linie kablowe nN 0,4 kV,

+ linie napowietrzne nN do 1,0 kV,

« linie napowietrzne SN 15 kV,

+ linie napowietrzne WN 110, 400 kV.
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Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nalezg rowniez czynne instalacje, kanalizacyjne, sanitarne, znajdujace sie w rejonie
planowanych prac ziemnych. Podczas prac mogg rowniez wystgpi¢ zagrozenia od
poruszajacych sie pojazdéow mechanicznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m:

- nie wystepujq

2. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m:
- nie wystepujq

3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m:
- nie wystepujq

4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych:
- nie wystepujq

5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych:

- nie wystepujq

6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdw:
- nie wystepujq

7. prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory:

- nie wystepujq

8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych:
- nie wystepujq

9. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczoiki, filary i pylony:
- nie wystepujq

10. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach:
- nie wystepujq

11.roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

« 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV -
wystepuja
« 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV - wystepuja
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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« 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajagcym 30 kV - nie wystepujq
« 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110 kV - wystepujg
12.roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéow:
- nie wystepujq
13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m:
- nie wystepujq
14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
- nie wystepujq

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C:
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

2. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest:
- nie wystepujq

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

1. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej:
- nie wystepujg

2. roboty remontowe i rozbidérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdéw

- nie wystepujq

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych

1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV:
- wystepuja
2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV:
- wystepuja
3. budowa i remont:
« linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuja
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjnga i urzadzenia
elektroenergetyczne - nie wystepujq
« linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuja
+ sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepujq

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk — nie wystepuja

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych — nie wystepujg

Roboty budowlane wymagajqace uzycia ciezkiego sprzetu

1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -
wystepuja

2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow — nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- wykopy w poblizu istniejacych linii kablowych (mozliwo$¢ porazenia),

- roboty wykonywane pod czynnymi liniami napowietrznymi o napieciu
[0,4kV; 15kV; 110kV oraz 400kV], (mozliwo$¢ porazenia),

- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwos¢ potracenia przez samochdd),

- roboty wytadunkowe i skladowanie materiatow,

- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.

W zwigzku z usytuowaniem elementéow do przebudowy w terenie dobrze
uzbrojonym w urzadzenia podziemne przy zblizeniach nalezy wszystkie prace
wykonac recznie. Osoby wykonujace likwidacje kolizji energetycznych powinny by¢
wykfalifikowane. Zgodnie z obowigzujacymi zasadami na terenie ENERGA OPERATOR

SA oddziat w Olsztynie prace zwigzane z przebudowgq linii elektroenergetycznej
powinny by¢ wykonywane w technologii prac pod napieciem.

Prace zawiazane z technologia prowadzenia prac pod czynnymi liniami
elektroenergetycznymi.

Prace zaplanowa¢ i wykonywa¢ zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych na podstawie art. 237> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p6zn. zm.?)

§ 53. 1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

2. Projekt, konstrukcje iwybdr materiatbw oraz urzadzen ochronnych
w instalacji, o ktérej mowa w ust. 1, nalezy dostosowaé do typu, rodzaju i mocy

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji osdb
majacych dostep do instalacji.

§ 54. Roboty zwigzane z podfaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym
30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym
110 kv;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w ust.
1, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogaq zblizyé
sie  na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa wust. 1, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

§ 56. 1. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych 0sob.

2. Rozdzielnice, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

§ 60. 1. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy
w czasie wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

2. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny
posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.
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3. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic
i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég ina ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiac¢ po zewnetrznej stronie tuku.

5. Punkty Swietlne i sygnalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w § 45 ust. 4 5.

« W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddita Swiatla
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie
elektryczng nie mogg powodowaC =zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

+ Sztuczne zrédia Swiatta nie mogg powodowac w szczegdlnosci:

(@) wydtuzonych cieni;

(b) ol$nienia wzroku;

(c) zmiany barwy znakéw lub zakidécen odbioru i postrzegania sygnatow
oraz znakdw stosowanych w transporcie;

(d) zjawisk stroboskopowych.

Osobg decyzyjng w zakresie prowadzenia prac budowlanych pod liniami
napowietrznymi w technologii z wytaczeniem napiecia, pod napieciem czy tez w poblizu
napiecia jest kierownik budowy. Osoba ta podejmuje decyzje po:

e dokonaniu ogledzin placu budowy,

« dokonaniu ogledzin ciezkiego sprzetu potrzebnego do budowy drogi,

e dokonaniu planu wykonania prac budowlanych,

+ dokonaniu pomiaru odlegtosci wspomnianych w § 55 oraz tabeli
odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych,

+ zapoznaniu sie z szczego6towg instrukcjq, uzgodniong z prowadzacym
eksploatacje linii elektroenergetycznej.

W przypadku podjecia decyzji prowadzenia prac budowlanych w technologii
Zz wytgczeniem napiecia nalezy zgtosi¢ wytgczenie linii w trybie miesiecznym do dnia 10
miesigca poprzedzajgcego wytgczenie. Ze wzgleddw obiektywnych uzyskanie zgody na
wylaczenie w trybie miesiecznym jest uzaleznione od wytgczen uwzglednionych
w obowigzujacym planie rocznym.

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujace
zagadnienia:
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- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z

obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

charakterystyka

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru,

- prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- stosowac sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne technicznie oraz
posiadajgce wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie obowigzkéw, bezpiecznego
wykonywania prac, natomiast operatorow urzadzen mechanicznych zapoznac
z instrukcji obstugi.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogg byc¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytagczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokoét nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu
napiecia i strefy prac pod napieciem, wynoszg

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia Prac pod napieciem Prac w poblizu napiecia
[kV] [m] [m]
do1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1
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2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢é lub
wyeliminowac¢ poprzez:

e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych,

e Systematyczng kontrole stanu deskowania,

e Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m),

e Staly dostep do podrecznej apteczki.

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych:

e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem o0so6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej,

e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczng:

¢ Prace mozna wykonaé w odlegtosci nie mniejszej niz 5m,

e Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem,

e W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie,

e Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw.

e Pracownikédw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.
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TRANSFER

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Z uwagi na istniejace uzbrojenia terenu w sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, wykopy pod linie kablowe wykonywac¢ recznie
z maksymalng ostroznoscig. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone

i posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Srodki techniczne stanowigce wiasciwg ochrone przeciwporazeniowa obejmujq
w zasadzie s$rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej),
stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych oraz $rodki ochrony
przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zabezpieczajgce przez porazeniem od

napie¢ dotykowych. Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,
- prowadzanie robdt zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP
i planem BIOZ,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposdb
aby nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: tasmy ostrzegawczych,
barier, balustrad,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych od
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
Prace w poblizu i na czynnych liniach kablowych 0,4kV wykona¢ po
uzgodnieniu i w koordynacji z ENERGA OPERATOR SA - oddziat Olsztyn.
W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic¢
o koncernie energetycznym do ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat Olsztyn:
- imienny sktad brygady oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu,
- oswiadczenie kierownika zaktadu upowazniajgce do wykonywaniu prac.
Po odpisaniu stosownych dokumentéw brygada bedzie mogta wykonywac prace
na terenie Oddziatu Olsztyn.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w:

a) sprzet ochrony osobistej BHP,

b) tacznos¢ telefoniczng lub radiowg z Dyspozycjg Centrum Zaktadu
Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA,

c) pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng na wypadek pozaru, lub
porazenia pragdem elektrycznym.

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo
nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo
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Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych roboét
budowlanych.

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo SIGMA
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DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sq
zgodne z oryginatem

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo
nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo

&) Energa

operator

zgodnosel  zrozwigzaniami  fechnicznymi i standardami  prayjetymi

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

SIGMA

TRANSFER

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacja projekt budowiany: , Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zwigzku z budows
drogi Matki — Wilimowo nr 157014N na terenie gminy Jonkowo" zostala sprawdzona pod wzgledem

OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie z uwagamni podanymi ponizej.
Minigjsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgce]

dostosowania  w ENERGA-

rozpoczecie robot budowlanych okreslone] w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i Polskich Norm,

Sprawdzenie ninigjsze wazne jest do dnia: 21-05-2019.
Olsztyn, dnia; 21-05-2018, Nrrej. PT/001322/6MMD/18.

UWAGH

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji uzgodnit w Energa-Operstor S.A. Oddzial w Qlszlynse

projekt wykonawczy

2 Dia dzistek, na kibrych znajdujg sig projektowans urzadzenia Energa-Operator, znajdujacych sie poza
pasem drogowym, nalefy w oparciu o decyzje ZRiD ofaz ustawe o gospodarce nieruchomodclami
wystapic o usianowienie wpisu do Ksiggi Wieczystej o ograniczeniu w dotychczasowym sposobie
korzystania z nieruchomaodci

Coobinise:

T+d8 P ATE 1600 ENERGA-OPERATOR 84
Oodrist w Disztynie
ul Tuwima &, 10850 Clsztyn

Fingon TC2TES04-00068 nperela olsziynanenga
WP 5830001183 eieiga-operaior of

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

Syl Fabapwy Gdate-Painog
Wil Wysdrial Gospodeeeey KRS
RS Q00D 34ES

v knréa; 15 1240 5556 1111 0000 5024 3752
Fiapeladl EabSackowyiwpraznny 1 286 110 400 21
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Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo
nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo

SIGMA

TRANSFER

/) Energa

operator
Numer RM8/002775 |M‘|ejscowaié Olsztyn Data 12-02-2018
WARUNKI PRZEBUDOWY
{USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Ninigjszy dokument okresla niszbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetyczne] dia kohdujacego z sieciy (urzadzeniami) chiskbu:
1. Obiekt:
Mazwa-kolizia linil elektroenergetycznych 2 droga jezdng nr 15701 4H Maki-Wilmaowo )
Adress (Nr dzialki):Matki g A ki Al
gm. Jonkowo , dzialka numer 10-157; 148/d; 286; 16104; 1785, 143, 151; 277, 19247, 27514
275M1; 27510, 274
2 Istnigjace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:
24, Linia 110 kW [WH-110KV] - Matki-Gietrzwald [01-47]
- linia napowletrzna JxAFL-6 240mm2, 1xOFT-GW B4/68, stan., supowe nr 1/B-2M3+5 a nr 28-2M3+3,
22 Linia 110 kW [WN-110kV] - Matki-Morag [01-45).
- linia napowietrma 3xAFL-G 240mm2, 2eAF L1.7-85mmz, stan., shapowe nr 1/05-24 ON150 a nr 2/05-240N 15045,
23 Linia napowistrzna [SN-15kV] OL Zachéd-Matki GPZ [720]
- odcinek napowletrzny typu 3xAdsXSn 50mm2 - 720-03 st - 02 [720-03101),
- odcinek napowielrzny typu 3xAFL-G 35mma - 720-0202 &1.04 - OF [720-0202102).
24 Stacja ransformatorowa 1510,4kV Matki kol. 4 [0-1275],
26  Linia 04K\ zasilana ze stacji transformatorows] 1510, 4KV Mafki kol. 4 [0-1275]
 linia kablowa, obwéd [N-0,4kV] - GOSPODARSTWO [1275-01] - typu YAKY 4x35mm2,
- linia kablowa, obwéd [WN-0,4kV] - Sz-ka §-1 [1275-02] - typu YAKXS &t 20mm2.
98 Linia 04KV zasilana za stacj transformatorowe] 15/0.4kV Mafki wies [0-0227)
- linia kablowa, obwdd Obwed [iN-0,4kV] - JONKOWO [0227-01] - typu YAKY 4x70mm2, YAKXS 4x120mm2.
37 Linia 0,4kV zaslana ze stacj transformatorowej 15/0,4kV Mafki kol. 3 [0-0185]
- linia napowietrzna, obwod [ni-0.4kV] - szosa [0165-03] - typu AsXSn dx50mma.
3 Zakres nigzbedne] przebudowy sieci:
34, Urzadzenia W i SN:
Dla skrzyzowania wykonat profillini WN-110KV okredlonych w pkl: 2.1.1 2.2, przy zalozeniu lemperatury pracy dla preewoddw
roboczych typu AFL+E0 OC, oraz nomy PN-E-05100-1 z marca 1998 roku i uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Clsztynia przy ul. Tuwima 6 - Wydzizl Dokumentac]i Energetyczne]. W przypadku stwierdzenia braku 2qodnode 2
ohowiazujacymi przepisami, istnigjacych skrzyzowar lini WH-110kY z projektowana preebudowa drogi jezdne] nr 157014 Matki-
Wilimowa, nalezy wystapié z dodatkowym whioskiem o okresienie warunkow przebudowy, w celu dostosowania Istniejace] finl
WHN 110KV do projekiowanego zagospodarcwania terenu.
Preehudowaldostosowanie inil SM 15KV okreglonych w p. 2.3., poza obszar wyslepowania kolizjl z projektowanym ukladem
drogowym wg polrzeb 2 2achowaniem izinigjgoego ukiadu sieci
32 Stacja transformatorowa:
Przebudowaldostosowanie staci ransformatorowej 15/0,4kV, Matki kol. 4 okreslonej w p. 24, poza cbszar wystepowania kolizj
z projeklowanym ukiadem drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejgcego uklady sieci
33 Urzadzenia nn
Praebudowaldostosowanie finil il 0,4k, okreslonych w p. 25.- 2.7, wraz 2 przylaczami, zlaczami kablowo-pomiarowymi poza
obszar wystgpowania kolizji z projektowanym ukladem drogowym, wg palrzeb z zachowaniem istniejaeego wkiady sieci.
34 DermontaZe:
Zagospodarowanie materiaiow uzyskanych 2 demontaty, nalezy uzgodnic z Rejonem Dystrybuc]l w Olsztynie.
4. Inne ustalenia:
41,  Dolyczy projekiu budowlanego:
Opracowany projek! budowlany przebudowy sieci elektroenergetyczne] uzgodnic w Wydziale Dokumentaci Energefyczneg]
Energa-Opetalor SA Oddziat w Olsztynie.
Opracowana dokumentacie projekiows (w wersj elektroniczne | papierowe) nalezy przedioiyt do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacj ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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W celu dokladne| weryfikacii zakresu dokumentacil projekiowe| pod kalem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi
przepisami i aktami prawnymi oraz jednoznacznego stwierdzenia, czy projeklowang przebudowa drogi jezdne] nr 157014 Mathi-
Wilimowo, bedzie lub nie bedzie kolidowat z istnigjacym przebiegiem linil | urzadzen elekiroenergetycznych 110kY, 15kV i 0 4kV
wyrmienionych w niniejszych Warunkach przebudowy, dodatkowo wraz z dokumentaci projekiowa nalezy dostarczye:
- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celow projektowych z naniesionymi docelowymi rzednymi
nawierzchni projekiowanych drog odniesionymi do stanu isiniejacego terenu,
- profile skrzy2owan projekiowanych droglskrzyZowan z isiniejgcymi liniami i urzadzeniami elektroenergetycznymi 110kV, 15 kV
i 0,4kV przebiegajacymi przez teren przedmiotowe) inwestyci,

42 Inne wymagania,
W przypadku wystapienia kolizii urzadzen elekiroenergetycznych niebedacych whasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddazial w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnic z wiascicielem
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww, nalety Je przebudowat poza obszar
wystepowania kalizjl z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.
W miejscach ewentualnych skrzyowan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projekiowane linie kablowe nalely
2abezpieczyt poprzez zaloZenie rur oslonowych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykonat bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologil umoiwiajgce| zachowanie cigglosci
dostaw energii lub czasowe wylaczanie zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi.
(Od wiascicieli gruntow, na kidrych umieszczone zostang przebudowywane urzgdzenia elekiroenergetyczne bedace wiasnoscig
Energa -Operalor SA Oddzial w Olsztynie, nalezy uzyskac zgode na budowe lub modemnizacie w formie ustanowienia
sluzebnoéci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych,

B Rozpoczecie prac projekiowych, jak réwniez budowlano-moniazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci elektroenergetyczng.

6. Ewentuaine odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujaceqo o usuniecie kalizjl uznawane bedzie jako ich akceplacia.

T Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daly ich okreslenia.

Kotiowski Andrzej
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 89 612 18 57

Ofrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Oisztynie
ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn

V7Y
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Sigma Transfer Sp. z 0.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

QOlsztyn, 30-03-2018r.

Znak: BMMP/AK/IEOP-6-009225-2018

Dot. Udostepnienia zasobéw dokumentacji majatku sieciowego do projektowane] przebudowy
slecl elektroenergetycznej nr RM8/002775 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
obiekfu: kolizja linil elektroene zd dna nr 157014N_Matki-Wilim

w lokalizacii: Matki gm. Jonkowo, dziatka numer 10-157; 148/4; 286; 161/4; 148/5; 149; 151;
277, 10-275/14; 275M1; 275M10; 274,

W odpowiedzi na pismo ww sprawie przekazujemy dane jn dotyczace linii elektroenergetycznej
kolidujace] z budowa drogi gminnej Matki-Wilimowo, gm. Jonkowo.

1. Linia 400 kV Gdarisk Blonia - Olsztyn Matki - linia nie jest wiasnoscia Energa-Operator 5.4,
2. Linia 110 kV Matki - Morag 3xAFL-6 240mm?®, 2xAFL 1,7-95mm?
Stanowisko slupowe nr 1 08-24 ON150
= wysokosé stupa — katalogowa - 21,2 m,
* wysokost zawieszenia przewodu - katalogowa - 12 m,
* napreienia przewoddw roboczych - katalogowa - 100 MPa.
Stanowisko slupowe nr 2 05-24 ON150+5
= wysokosé slupa — katalogowa - 26 2 m,
+ wysokobd zawieszenia przewodu - katalogowa — 17 m,
e naprezenia przewodow roboczych - katalogowa - 100 MPa,
* rozpigtost przgsta 156 m.
3. Linia 110 kV Matki-Gietrzwatd 1x3xAFL-6 240mm® 1xOPT-GW 64/48
Stanowisko shupowe nr 1 B2 M3+5
= wysokost shupa — katalogowa - 221 m,
* wysokod zawieszenia przewodu - katalogowa — 15 m,
» naprelenia przewodow roboczych - katalogowa - 100 MPa,
Stanowisko slupowe nr 2 SW 24 ON120+10
« wysoko&C shupa - katalogowa - 32,7 m,
« wysokosC zawieszenia przewody - katalogowa - 26 m,
« napreZenia przewodéw roboczych - katalogowa - 75 MPa,
= [OZpigiost przgsia - 244 m.
4. Linia nN 04kV Olsztyn AsXSn 4x50mm?
Stanowisko slupowe nr 6 ZN 9
Stanowisko slupowe nr 7 2N 10
= wysokobt slupdw - Katalogowa,
» wysokobt zawieszenia przewodu - katalogowa,
« naprgzenia przewodu - katalogowe lub pomierzone w terenie na podstawie zebranych danych

i temperatury otoczenia,
* rozpigtost przesia - na podstawie mapy do celow projektowych uwzgledniajac uksztatbowanie
terenu.
T w43 B 612 1500 ENERGA DFERATOR 56 B0 Rejaedery Gaafal-Poinas T
Fodd dris w Ciseyria w‘?lwpﬁmnu'sﬂs ® 3
il Tuwima . 10-850 Cisztm KRS 0001 HEE [ »
Foegan 1R(ETSR04-00068 npersct oiseyTibisgfierenga pl Bank Paicss S8, i komts 10 1249 (55 831 111 (00 000 000 000 e
AP SE3-000- 1180 B - opaaior Kapiid pabladgmsytwplicany: 1 358 110400 &
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5, Linfa SM 15 kV Olsztyn Zachéd - Matki GPZ AAsXSn 50mm*

Sianowisko shupowe nr 1 EPV 10:3010
Stanowisko shepowe nr 2 2N 12
= wysokodt slupdw - katalogowa,
= wysokobd zawleszenia przewodu - katalogowa,

SIGMA

TRANSFER

= napredenia preewody - katalogowa lub poméerzone w terenie na podstawie zebranych danych

i temperatury oloczenia,

= rozpigiost przests - na podstawie mapy do celow projekiowych iwzglednizjac ukszlattowanie

tarenu.

6. Linia SN 15 kV Olsztyn Zachad - Matki GPZ 3xAFL 6-35mm*

Stanowisko stupowe nr 4 2N 12
Stanowisko slupowe nr § ZN 12
»  wysokost shupow - katalogowa,
wyEnkost zawieszenia przewodu - katalogows,

= napredenia przewodu - katalogowe lub pomierzone w terenie na podstawie zebranych danych

| temperatury nloczania,

o rozpietode przesta - na podstawie mapy do celdw projekiowych uwzgledniajac uksztaltowania

{Branu,

Po opracowaniu dokumentacii projektows] naleiy zlo#yC do uzgodnienia kofcowego w Wydziale
Dokumentacji Energetyczne] 1 egz. (oryginal) opracowania wraz z wersjg eleklroniczng w formacie

(.pdf) | mapa w formacie (.dwg) lub (.dxf).

W przypadku koniecznosei uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg prowadzaca

Sprawe.

Kontakt:

EMERGA = OPERATOR 5.4, Oddziat w Olsziynie
Andrzej Kotlowski, tel. (B9) 612-18-57

e-mail: andrzej.koflowskii@energa, pl

SIGMA TRANSFER SP. Z O0.0.
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Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo

nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo S l G M A

TRANSFER
PSE Polskie Sieci Departament Eksploatacii
e Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Bydgoszczy
2018-26572

Bydgoszcz, 19 kwieinia 2018 r,
557 - DE-DSBDUB-WEB.7116.24.2016.2

SIGMA TRANSFER
ul. WODMIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

Dotyczy: wniosek o uzgodnienie projektowane/ drogi Matki-Wilimawo w gminie Jonkowo,

Odpowiadajgc na Parfstwa pisma dnia 05.04.2018r, dotyczacegn ww. tematy, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S A informuja, #e na obszarze objetym projektem  posiadamy napowietrzng
elekiroenergetyczng  linig przesylowg 400kV relac)i Gdansk Blonia - Olszyn Matki, oraz stacje
elektroenergetyczng 400/220/110kV Olsztyn Matki. Posiadana przez nas Infrastruktura elektroenergetyczna
najwyzszych napieé ma bardzo duze znaczenie dla bezpieczenstwa energetycznego kraju. Jak rowniez, bierze
posrednio udziat w przesyle miedzynarodowym.

Przedmictowa droga gminna jest jedynym dojazdem do stacji elekiroenergetyczne], kidra stanowi droge
transporiows dla przewozu transformatordw wysokich napie¢. Diatego projekt drogi gminnej powinien
uwzglednic minimalne wymogi w zakresie transportu transformatoraw (przewoz na przyczepach o konstrukcji
burtowej):

- masa transportowa do 260 Mg,

- nacisk na powierzchnie przyjmowane 4 osie o nacisku 150kN/og,

- szerokosé jezdni minimum 50 m,

- szerokosé poboczy minimum 0,75m,

- promien uku drogi nie mnigjszy niz 30m,

- kategona ruchu KR3.

Dia wiw linii najwyzszych napigé obowigzuje pas technologiczny szerokosci BOm (po 40m od osi lini
W rzucle poziomym w obu kierunkach),
Wytyczne dotyczace egraniczenia uzytkowania dzislek lezacych w pasie technaologicznym istniejgee] linii:

1. W pasie technologicznym linil obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz obiektow
budowlanych przeznaczonych na staly pobyt ludzi, warunki lokalizacji pozostalych obiektow
budowlanych nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi muszg uwzgledniac wymog! okreglone
w przepisach odrebnych oraz normach dotyczacyeh projektowania linil elekiroenergetycznych,

2. Wszystkie alementy przewodzace prad majgce znajdowac sie w pablizu linii muszg byt skutecznie
uziemicne,

3. Dopuszcza sig wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istnigjacej linii.

4. Pod linia 400kV cbowiazuje zakaz zatrzymywania, diatego nalezy uwzglednié odpowiednie
oznakowanie np. poziome

Frzy wykonywaniu robot budowlanych linig elektroenergetyczng najwyzszych napiet (NN) nalezy traktowad
jake czynng (pod napigciem — moggca grozic perazeniem pradem elektrycznym), w Zwigzku z powyiszym
nalezy zachowat warunki bezpieczenstwa

1. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montazowych w zblizeniach z linlg NN sprzetem

zmechanizowanym to jest np. koparko-tadowarka, spychaczem, iip. zachowaé normatywna odleglose
Adras do korespondency Palskie Sieci Elskircanargelyezne S A w Bydgaszory,
85950 Byogoszee, Ul Mamzata Fochs 16, Sekretaral (sl +48 57 375 10 00, fax =48 52 377 68 28

Palika S Elslrmsnangeymms Spdl Slosine. 055230 Kenalanon- Meems U Warsimwia 165 o p Bl
Bearetoriet el 48 23 242 30 00, dne +4B 22 202 27 X3 NIP S25-27-40-500 REGON 015566165 Mr KRS COO0IS7535
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Budowa publicznej drogi gminnej Matki-Wilimowo
nr 157014N, na terenie Gminy Jonkowo

SIGMA

TRANSFER

—— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz, U. Nr 47, poz. 401, § 55).
Praca sprzetu zmechanizowanego pod liniami elektroenergetycznymi PSE S A, powinna odbywad sie
zgodnie 2 obowigzujgeymi w PSE 5.A, instrukcjami:  Instrukcjg Bezpieczeristwa | higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych — pkt 210 Praca przy uzyciu spreetu
zmechanizowanego” oraz Instrukcji stosowania sprzetu zmechanizowanego na lerenie stacji
glekiroenergetycznych oraz pod liniami elekiroenergetycznymi PSE 5.A."

2. Prace sprzetem zmechanizowanym przy czynnych linlach NN w odleglosclach mniejszych niz
30 m musza odbywad sig wylgcznie na podstawle szczegolowe| instrukcji, uzgodnione| z prowadzacym
eksploatacje linil elektroenergeatycznej,

3. Pod czynnymi liniami NM nie wolno skladowad materislow, ani prowadzié robdl sprzetem
zmechanizowanym np. koparki linowe, podnosniki koszowe, dzwigi linowe itp.

4, W przypadku gdy prace budowlane bedg wymagaly wylgczenia przedmiotowych  linii
to, zapotrzebowanie na wylgczenie powyze] wymienionegf linli nalezy zglaszad do dnia 31 lipca roku
poprzedzajgoeqo wytaczenie do \Wydzialu Ruchu ODM Bydgoszoz celem wprowadzenla ich
do rocznego planu wylgczen.

5 Mozliwe jest rowniez zglaszanie wylgczen linli w trybie miesiecznym do dnia 10 miesigea
poprzedzajgcego wylgczenie, Ze wzgledow obiektywnych uzyskanie zgody na wylaczenie w trybie
miesigeznym jest uzaleznione od wylgczen uwzglednionych w obowigzujacym planie rocznym
i biezgce] sytuacjl w KSE.

6. Koszty ewentualnych napraw linii elektroenergetycznych NN, uszkodzonych podczas wykonywania
prac pokrywa w caloscl inwestor,

7. HKoszty braku przeplywu energii w przypadku wylaczenia linil pokrywa w catoscl inwestor.

Na etapie realizacji inwestycji budowy drogi publicznej, nalezy uwzglednic w harmonocgramie prac,
nisutrudniony dojazd do stacji elektroenergetycenej z jednego z kierunkow. Ruch wahadiowy nie jest w tym
wzgledzie akceptowalny,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uzgadniajg przestany projekt budowy drogi gminnej na ww.
warunkach

Ninigjsze pismo, w rozumieniu Prawa Budowlanego, nie jest zgoda na dysponowanle nieruchomoscig
na cele budowlane, Jeteli zajdzie taka potrzeba w tym wzgledzie, prosimy zwrocié sie do Departamentu
Eksploatacii PSE 5.4, w Konstancinie — Jeziorne] (ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna),

Sprawe w PSE S A, prowadzi Marcin Wisniewski (tel. 52 375 18 90, e-mail: marcin. wisniewski@pse. pl).

Z powataniam

ODYREKTOR
ds. Ushig Sleclowych

w Bydgoszozy

Z UPGWAZNIENIA ZARZADU
4 m{/ PSES.A
et

Freemysis Clezawsl

Kopig oirzymujg:
1. WEB a'a

Srom izl
DIVIVIA | KANDFEK DF. £ U.U.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34 REGON 362007881

11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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