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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenéw

budowlanych wsi Warkatly oraz czesci wsi Giedajty i Wilimowo sporzadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant br. sanitarnej:

Sprawdzajacy br. sanitarnej:

Projektant br. elektrycznej

Sprawdzajacy br. elektrycznej

Projektant br. konstrukcyjnej

Sprawdzajacy br.
konstrukcyjnej

mgr inz. Artur Grodkiewicz |
nr upr. WAM/0120/POOS/09 \
art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4

mgr inz. Anna Grodkiewicz
nr upr. WAM/0118/POOS/08,
art.13 ust.1 pkt1, art.14 ust.1 pkt. 4

mgr inz. Andrzej Szczepkowski
upr. bud. nr 56/90/0OL WJ’/

§2, §7 ust.1 pkt 1, §5 ust.1 i §13 ust.1 pkt.4 lit.d

tech. Zbigniew Duchlinski /
upr. bud. Nr 303/94/OL d e
§2 ust.2 pkt 2, §5 ust.2 ,§7 1 §13 ust.1 pkt.4 lit.d

mgr inz. Czeslaw Hryniewicz
upr. bud. nr 20/90/0OL

§2 ust.1 pkt 1, §5 ust.1 i §13 ust.1 pkt.2

mgr inz. Wiktor ELozynski
upr. bud. Nr 42/79/0L
§4 ust.2, §7 i §13 ust.1 pkt.2 lit.c
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Stan istniejacy

Warunki gruntowo — wodne

s Mo

Opis projektowanego rozwigzania

5.1. Rury

5.2.  Studzienki

5.3. Przeciski i przewierty

5.4. Przepompownie

6. Wytyczne wykonawstwa

7. Karty katalogowe doboru przepompowni $ciekow.

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zaswiadczenia o przynaleznoSci do izby inzynieréw budownictwa, uprawnienia, decyzje,

uzgodnienia.
4. Cze$¢ graficzna
1. Plan syt — wys. w skali 1:500
2. Profil podhuzny rurociggu tlocznego od P1 w skali 1:100/1:500
3. Profile podtuzne kanatu grawitacyjnego w skali 1:100/1:500
4. Profil podhuzny rurociagu ttocznego od P2 w skali 1:100/1:500
5. Zasilenie przepompowni P1 i P2 — branza elektryczna.

6. Posadowienie przepompowni P1 i P2 — branza konstrukcyjna.

Rys. 1+12
Rys. 13
Rys. 13+24
Rys. 25
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenéw budowlanych wsi

Warkaly oraz cze$ci wsi Giedajty i Wilimowo.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 5/2010 z.p. zawarta w dniu 22 wrzes$nia 2010 r. pomi¢dzy Gming
Jonkowo, a Biurem Projektow ,,NOW-EKO” w Olsztynie.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo w obrebie
geodezyjnym Warkaly czgs¢ A — Uchwata nr XLI1X/296/2010 z dnia 15.10.2010r.,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo w obrebie
geodezyjnym Warkaly cz¢s¢ B — Uchwata nr XLIX/297/2010 z dnia 15.10.2010r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo w obrebie
geodezyjnym Warkaly cz¢s¢ C — Uchwata nr XLIX/298/2010 z dnia 15.10.2010r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Potozonego w Obrebie
Geodezyjnym Warkatly Gmina Jonkowo - Uchwata nr IV/21/2011 z dnia
15.02.2011 r.

- Decyzjanr 13/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
30.06.2011 r.

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez dr inz. Andrzeja Bartoszewicza.

- Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki
sanitarne z istniejacych budynkow we wsi Warkaty i cze$ci wsi Giedajty oraz
uwzgledniajacej przyszte podiaczenie terendw budowlanych wsi Warkaty, czegéci wsi
Giedajty oraz Wilimowo.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przepompownie P1 i P2
z kanalami sanitarnymi nalezacymi do zlewni tych przepompowni wraz z rurociggami

tlocznymi.
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3. Stan istniejacy.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi gtowne ciagi kanalizacji grawitacyjnej
i tocznej zaplanowano w istniejacych i przewidywanych w obowiazujacych Planach
Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego pasach drogowych stanowiacych
dziatki gminne i prywatne. Lokalizacja kanalizacji zdeterminowana jest istniejaca
zabudowa, glebokoscig posadowienia sieci, lokalizacja na posesjach zbiornikéw
bezodptywowych i przykanalikéw oraz uzyskanymi uzgodnieniami wtasno$ciowymi.
Na omawianym terenie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: sieé
wodociggowa, sie¢ gazowa , energetyczna napowietrzna i kablowa, sie¢

telekomunikacyjna.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata wykonana przez dr inz. Andrzeja
Bartoszewicza — Badania i Ustugi Geotechniczne w kwietniu 2011 r.
W ramach prac terenowych wykonano 48 otworéw wiertniczych o glebokosci 2,5-6,0 m
ponizej poziomu terenu . Lacznie wykonano 170,0 m.b. wiercen.

W podiozu badanego terenu pod warstwa gleby (lokalnie nasypéw) wystepuja osady
wolnolodowcowe w postaci piaskow drobnych i $rednich. Lokalnie w piaskach
wystepuja przewarstwienia glin pylastych.

Warunki gruntowe wystepujace w badanym podtozu nalezy uznaé za proste.

Warunki wodne wystgpujace na badanym terenie nalezy uzna¢ za §rednio korzystne.
Woda gruntowa wystepuje na wigkszej czgséci badanego terenu na glebokosci od 0,7 do
glebokoscei 3,5 metra. Stwierdzony w badaniach poziom wéd gruntowych nalezy
zaliczy¢ do zblizonych do wysokich. W bardziej korzystnych okresach
atmosferycznych poziom wéd gruntowych bedzie nizszy nawet o okolo 0,5 metra.
Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne pozwalajg na
bezposrednie posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Na czgdci trasy z uwagi na poziom wéd gruntowych do odwodnienia wykopow nalezy
zastosowac iglofiltry.

Otwory geologiczne z pokazanym poziomem wody gruntowej naniesiono na profile
podtuzne.

Dla rejonu Olsztyna strefa przemarzania hz wynosi wg normy PN-81/B-03020 1,0m
p.p-t.
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Doktadniejszy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje sie w opracowaniu

geologicznym wyszczeg6lnionym we wstepie.

5. Opis projektowanego rozwigzania.

3.1. Rury.
Kanaty sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych

litych PVC §200x5,9 klasy S taczonych na uszczelki o catkowitej dtugosci 7733,0 m.
Rurociag ttoczny od przepompowni P1 do studni Sist] wykonaé z rur PE100 @110 x
4,0mm PNG6 o dtugosci L=925,0 m.

Rurociag tloczny od przepompowni P2 do studni S21 wykonaé z rur PE100 110 x
4,0mm PNG6 o diugoéci L=1691,0 m.

5.2, Studzienki,
Zaprojektowano 248 studni sanitarnych.

Zaprojektowano 2 rodzaje studni na kanatach sanitarnych:

e Studzienki z krggdw betonowych z betonu B—45 o $rednicy 1,20cm. — 216 szt.
Studnie przykry¢ ptyta zelbetowa PP 1510/600, pierécieniem odcigzajacym
i wiazem ¢ 600 mm samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego: w pasach
drogowych istniejacych i projektowanych klasy D400, a w pozostatych miejscach
klasy B125.
Potaczenia kregéw na uszezelke gumowa dostarczong przez producenta kregow.
W dolnej czgscei studni wykonaé kinety z betonu B25. Wewnatrz studni osadzié
stopnie wlazowe Zeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm. Studnie
zaizolowa¢ z zewnatrz bitizolem 2R + 2Pg lub réwnowazng izolacja. W przejsciach
rur przez $ciany studni osadzi¢ szczelnie tuleje z tworzywa sztucznego z uszczelka.
W studni 8246 zaprojektowanej na istniejacym kanale sanitarnym dolng cze$é
wykona¢ murowang grub. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu kolektora.
Studnie S1 oraz S71 przed przepompowniami wykona¢ z osadnikami glebokosci
1,0m

e Studzienki z tworzywa sztucznego @1,0 m. (S21 —S27) — 32 szt.
Studnie z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zwienczenia studzienek klasy D400 - w pasach drogowych istniejacych
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1 projektowanych, a w pozostaltych miejscach klasy B125. Szczegoty zwienczen wg
instrukcji producenta studzienek.

Rodzaje studni projektowanych pokazano na profilach podtuznych.

3.3. Przeciski i przewierty.

W miejscach przejs¢ przez droge wojewddzka nr 507 zaprojektowano przejscia
w rurach ostonowych stalowych ©323,9x8,0mm za pomoca przeciskéw o dlugosciach:
— S247-S248 L=16,0m
- S52-S853 L=15,5m
— S243-S244  L=13,0m
- S5240-S241 L=12,0m
- S210-S211  L=19,0m
— S183-S184 L=14,5m
— S154-S155  L=17,0m
— SI158-S159 L=17,0m
- S145-S146  L=16,0m

Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Rury przewodowe
wewnatrz rur przeciskowych nalezy posadowi¢ na podporach slizgowych z tworzywa
sztucznego wysokos$ci 25 mm w odstepach co 2m.

Na odcinku §9-S10 wykona¢ przecisk pod istniejagcym rowem za pomoca przecisku
w rurze stalowej ©323,9x8,0mm o dlugosci L=22,0m.

UWAGA:

Przeciski nalezy wykonywa¢ z zachowaniem duzej ostroznosci przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem. W miejscach budzacych watpliwosci co do glebokosci
posadowienia poszczegblnego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywke w celu ustalenia

rz¢dnej rzeczywiste;j.

5.4. Przepompownie.
5.4.1. Przepompownia Pl

Przyjgto zastosowanie automatycznej przepompowni sciekéw w zbiorniku

o srednicy 2,0 m z polimerobetonu o grubosci $cianki nie mniejszej niz 95mm firmy
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Hydro Partner. Dopuszcza sig¢ zastosowanie przepompowni innego producenta o
rownowaznych parametrach.
Wysoko$¢ przepompowni H=5,1 m. W pompowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy
zatapialne zamontowane na fabrycznych stopach sprze¢gajacych automatycznie
zalaczane pltywakami.
Parametry hydrauliczne pracy pompy Q= 8 [I/s] Hg=5,2m.
Przykiadowo dobrano pompy typ NP3085.183.SH/254 firmy Flygt z wolnym
przelotem. . Moc znamionowa 2,4 kW.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej pompy o podobnych parametrach w porozumieniu z
projektantem i inwestorem.
Przewody tloczne wewnatrz pompowni nalezy wykonaé z rur ze stali kwasoodpornej
(piony o $rednicy DN100).
Na przewodach tlocznych wewnatrz przepompowni zamontowaé zawory zwrotne
kulowe kolanowe zeliwne DN100 oraz zasuwy z uszczelnieniem migkkim DN100.
Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ wewnatrz w drabing ze stali nierdzewnej, pomost

eksploatacyjny, porgcz ztazows — 2 szt. oraz wentylacje.

5.4.2. Przepompownia P2

Przyjeto zastosowanie automatycznej przepompowni $ciekdw w zbiorniku o
$rednicy 2,0 m z polimerobetonu o grubosci $cianki nie mniejszej niz 95mm firmy
Hydro Partner. Dopuszcza si¢ zastosowanie przepompowni innego producenta o
rownowaznych parametrach.

Wysoko$¢ przepompowni H= 6,6 m. W pompowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy
zatapialne zamontowane na fabrycznych stopach sprzegajacych automatycznie
zalgczane ptywakami.

Parametry hydrauliczne pracy pompy Q= 8 [I/s] Hg=22,0m.

Przyktadowo dobrano pompy typ NP3127.181.SH/245 firmy Flygt z wolnym
przelotem. Moc znamionowa silnika 7,4 kW.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej pompy o podobnych parametrach w porozumieniu
z projektantem i inwestorem.
Przewody tloczne wewnatrz pompowni nalezy wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej

(piony o srednicy DN100).

Na przewodach tlocznych wewnatrz przepompowni zamontowac zawory zwrotne

kulowe kolanowe zeliwne DN100 oraz zasuwy z uszczelnieniem migkkim DN100.
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Przepompownig nalezy wyposazy¢ wewnatrz w drabing ze stali nierdzewnej, pomost

eksploatacyjny, porgcz ztazowa — 2 szt. oraz wentylacje.

5.4.3. Sterowanie i sygnalizacja pompowni,

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca powinna by¢ przystosowana do sterowania praca
dwoch pomp w sposdb nastgpujacy:

- pierwsze napelnienie, wiacza si¢ pompa nr 1

- drugie napelnienie, wlacza sie¢ pompa nr 2

- trzecie napelnienie wlgcza si¢ znowu pompa nrl

Jezeli jest duzy nagly doptyw $ciekéw do przepompowni i jedna pompa nie daje rady to
poziom alarmowy wlacza druga pompg az do osiggniecia poziomu minimum i cykl
naprzemienny prac pojedynczych pomp wraca do zadanego. Je$li jakas pompa ulegnie
awarii to calkowita prac¢ przepompowni przejmuje pompa sprawna.

Rozdzielnica zapewni¢ musi sygnalizacj¢ akustyczno optyczng nastepujacych stanow:
- poziomu awaryjnego $ciekow

- awarii pompy nr 1

- awarii pompy nr 2

- brak zasilania

Projektowane pompownie $ciekow P1 i P2 maja by¢ objete rozbudowa istniejacego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Jonkowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ u Uzytkownika. Urzadzenia i oprogramowanie nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokladny opis rozdzielni sterowania pomp — w dotaczonej karcie katalogowe;j

producenta pompowni.

5.4.4. Ogrodzenie i dojazdy do przepompowni,

Wszystkie przepompownie powinny by¢ ogrodzone siatka w ramkach
o wysokoéci 1,5m osadzonych na stupkach stalowych w cokole betonowych z brama
wjazdowg szer. 3,0m.

Wymiary ogrodzen: 8 x 8 m.
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Dojazd do przepompowni zostanie zapewniony ze strony istniejacych drog.

Tereny w granicach ogrodzen wszystkich przepompowni utwardzi¢ warstwg grubego

zwiru plukanego grub. 10cm

6. Wytyczne wykonawstwa

6.1._Wykopy
Rodzaj wykopdw zaznaczono na profilach podiuznych. Na odcinkach, gdzie roboty

prowadzone sa po terenach prywatnych oraz w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
dojazdu sprzgtu cigzkiego roboty wykonywac reczne szalowane.

Na odcinkach, gdzie jest brak miejsca lub kanat przebiegaé bedzie pod istniejagcymi
jezdniami oraz na duzych glebokosciach przewiduje si¢ wykopy mechaniczne
waskoprzestrzenne zabezpieczone systemowymi obudowami szalunkowymi .

Na niezagospodarowanym terenie - wykopy mechaniczne skarpowe bez szalunkéw.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym lub pod
liniami energetycznymi przewiduje si¢ wykopy r¢czne szalowane.

Przewidywany sposob prowadzenia robot na poszczegdlnych odcinkach pokazano na
profilach podtuznych.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu sanitarnego z kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na kablach rury ochronne
dwudzielne z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wystgpujace grunty nalezace do warstwy Ia
(nasypy niekontrolowane i gleba) nalezy wymieni¢ na pospétke z zageszczeniem,
Kanaly montowaé na wyprofilowanym podtozu z gruntu rodzimego na kat 90°.

o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku
ustabilizowaé poprzez wykonanie obsypki piaskowej do wysokosci 0,30 m ponad
wierzch rury.

Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotkéw montazowych. Dotki montazowe
zasypacé po pozytywnej probie szczelnosci ztacz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do
rze¢dnych projektowanych. Obsypke i zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm,
starannie je ubijajac do wskaznika zagg¢szczenia wynoszacego 1 pod drogami i 0,97 na
pozostalym terenie..

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykona¢ przeglad sieci kamerg TV.
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Montaz kanatow sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzié
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych.

Posadowienie przepompowni oraz zabezpieczenie wykopéw pod pompownie zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Po wykonaniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nawierzchnie
utwardzone odtworzy¢. Nalezy odtworzy¢ wszystkie ogrodzenia zniszczone podczas
budowy kanalizacji sanitarne;.

Nalezy uwzglednié warunki zawarte w uzgodnieniach do niniejszego projektu.

Kanaly wraz ze studniami oraz rurociagi tloczne podda¢ prébie szczelnosci.

6.2. Odwodnienie wykopow

Z powodu wyst¢powania wody gruntowej powyzej dna projektowanych kanatéw na
znacznych odcinkach przewidziano odwodnienie wykopow iglofiltrami. Sposéb oraz
przewidywany zakres odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

Odwodnienie wykopdw przepompowni przewiduje si¢ iglofiltrami ¢p50mm

zapuszezonymi w dnie wykopdw w odstepach co 1m réwnolegle do $cian.

Opracowal:

mgr inz. Artur
mgr inz. Artjy

Projektant - sieg \ ;

(cieplne, went. |

upr. bud. Nr W/

art. 13 ust. 1 pkt |

0120/PO0S/09
Wt 14 ust. 1 pkt 4
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pompy systemy pompowe

| OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
f W M. WARKALY, GIEDAJTY, WILIMOWO GM. JONKOWO

PARAMETRY PRACY POMP:

Przepompownia P1

- Qp=38,01l/s Hp=132m

- Wysokos¢ geometryczna Hg = 5,2m

- Hstr. 1=7,5m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 125x110,8
- dhugos¢ rurociagu tlocznego L = 925,0m

- Hwyp =0,5m

i Przepompownia P2

' - Qp=8,0l/s Hp=362m

- Wysoko$¢ geometryczna Hg =22,0m

- Hstr.1=13,7m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 125x110,8
- dtugosé rurociagu ttocznego L = 1691,0m

- Hwyp =0,5m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkeji FLYGT ( typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢

- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm.
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoéci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
DLA ZBIORNIKOW O SREDNICY > DN2000 - POKRYWA BETONOWA

Wyposazenie zbiornika:
| ) - pomost obslugowy- stal nierdzewna
) - skosy technologiczne
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejSciowy Kopertowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- faficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluZenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.2 (obsluga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN 100 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN 100 - stal nierdzewna
- polaczenia kotierzowe nierdzewne (dla DN50 polqczenia gwintowane)
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- zlaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0.

64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a

tel. 65 52 52 850, fax 65 52 52 855

Regon 411429699, NIP 697-20-67-331

Sad Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydz. Gospodarczy KRS 0000026745
Kapitat zaktadowy 100.000,00 PLN
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Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujgce sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):
Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wylaczone)
- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wltazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
- zalaczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalaczenie sygnalu dZzwigkowego syrenki alarmowej i sygnahu optycznego
Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
- naprzemienng pracg pomp
- kontrolg termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg¢ pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch pltywakow
Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:
— sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
— 16 wej$¢ binarnych
— 12 wyjs¢ binarnych
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sa pompy
— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — jako rezerwa
— 2 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
— komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie master lub slave
— wejscia licznikowe
— kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS
— stany wejs¢ i wyjé¢ sterownika
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
— stopien ochrony P40
— modut GSM/GPRS/EDGE
— napigcie state 12/24V
— gniazdo antenowe
— gniazdo karty SIM
— wyswietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmiang podstawowych parametrow pracy
przepompowni
Mozliwosci:

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona3z$5
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=  Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy facznej pomp zastosowanych w przepompowni)

»  Wykonanie przylacza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowa - dla pofaczen wyréwnawczych

*  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodoéw zasilajacych pompy
oraz montaz facznikéw ptywakowych

* Podiaczenie kroécdw zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjne;).

=  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

= Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

=  Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl
StronaS5z5
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FLYPS3.1.6.5 (20090313)

PRODUKT -3~ TYP
FLYGT PARAMETRY POMPY NP3085.183 SH
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2011-05-11 53-254-00-2456 1
1/1-OBC 3/4-OBC 1/2-OBC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 24 kW 133
WSP. MOCY 0.90 0.87 0.79 |PRAD mm
SPRAWNOSG 80.5 % 82.0 % 81.5 % | ROZRUCHU 29 A [SILNIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA ZNAM. 4.8 A | 15-09-2AL | 38D 10
UWAGI WLOT/WYLOT P(?BER?(;(‘I(')(?V(\?'A 2845 rom CZEST. |FAzY NAPIECIE BIEG
-/ 80 mm MOMENT PM 1 50Hz| 3 | 400V 2
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.0064 kgm2[przEKLADNIA PRZELOZEN.
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238 gt = S g2
e e NS - g ¢
24 — e “---..___\‘ - O x
. T 5 8
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POS Q [s] H [m] MOGC [kW] SPR.[%]  (NPSHR)m] GWARANCJA w O x.
1 8.20 135 2.41 (1.90) 46.0 (56.2) 36 <
B.EP. 1.1 107 2.42 (1.98) 48.5 (59.3) 3.9 1SO 9906/annex A.2 3
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

Charakterystyki dla wody czyste] o temperaturze do 40°C ISO 9906/annex A.2
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FLYPS3.1.6.5 (20090313)

STAROSTA ULSATYNSKI

PrROBUGC Bema s

. TYP
AN 10-516 Olsztyn
PARAMETRY POMPY NP3127.181 SH
DATA PROJEKT NUMER KRZYWEJ WYD.
2011-05-11 53-245-00-6407 1
1/1-0BC 3/4-0BC 1/2-OBC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 7.4 kW 180
WSP. MOCY 0.91 0.89 0.84 |PRAD mm
SPRAWNOSC 845% | 850% | 835% | ROZRUCHU 114 A [SILNIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA ZNAM. 14 A | 21-11-2AL | 02D 14
UWAGI WLOT/WYLOT nggg%&q 2900 rom CZEST. |[FAZY NAPIECIE BIEG
-/ 80 mm MOMENT M 150Hz| 3 |400V 2
WOLNY PRZELOT L?g%} 0.023 kgm2[pRzZEKLADNIA PRZELOZEN.
= LOPATEK 2 mae err i
=
kW 2y
i 3 g
10 £ 3
= —O— 11— T 0 0
9 P e T g8
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O 8 - =G - /’/ BT = —_——
= | 3 ¢
/’f/ Z Z
6 s =
< > @
o o
w W
POS Qlfs] H [m] MOC [KW] SPR.[%]  (NPSHR)m] O «.
1 8.10 36.4 7.81 (6.70) 36.9 (43.5) 4.0 g
B.EP. 20.5 24.9 9.49 (8.00) 52.7 (62.5) 6.2 3
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T ~
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(NPSHR) = (NPSH3) + zapas

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

ISO 9906/annex A.2
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INFORMACJA 2

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenéw budowlanych wsi

Warkaly oraz czesci wsi Giedajty i Wilimowo.

1.0. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektéw.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej dla
terenéw budowlanych wsi Warkaly oraz czg¢sci wsi Giedajty i Wilimowo.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasa wyznaczong przez uprawnionego geodete.

| 2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.,

) W rejonie prowadzonych prac znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne,
gospodarcze i uzytecznosci publiczne;.
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ gazowa, Kanalizacji sanitarnej brak. Obecnie
scieki sg odprowadzane do zbiornikéw bezodptywowych na terenie kazdej posesji.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak element6éw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajac skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
} ) prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego
l uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w glebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowaé do prac ,,$redniego ryzyka” W czasie
prowadzenia robét istnieje grozba zawalow wykopow, porazen energia elektryczna,
zalania wykopéw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz
zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nieprzewietrzonego kolektora.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nie wystgpuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogélnych i branzowych, a w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr
47 poz. 401,
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy
pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzié wtasnorgcznym podpisem.

6.0. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegéInego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przed przystapieniem do wykop6w mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowag.

- Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowaé w wyznaczone miejsca kladkami typu
lekkiego.

- W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po
drodze publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej
krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
b> 7 +0,5 [m] (1)

w ktérym:

H- giebokos¢ wykopu liczona od rzg¢dnej terenu do rzednej dna wykopu,

¢u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od
rodzaju gruntu wg dokumentacji

- Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg
osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie
przekraczajacych 20 m.

- Wyjazd dla srodk6w transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg
mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu.

Z poszezeg6lnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

- Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzaé ewakuacj¢
w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzgtem mechanicznym pracownicy powinny
znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci.

- Naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzié i odwodnié miejsca do
sktadowania materialéw i wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zZsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

- Przechowywanie i sktadowanie materialéw na budowie winno si¢ odbywaé w taki
sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczenistwo pracownikom, ktérzy beda ich uzywac.

- Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustalié przebieg istniejacych tras mediow
i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

A
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Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci
od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
fizycznych i chemicznych wlasciwoscei substancji znajdujacych sig na terenie
budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Roboty
budowlane wymagajq statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.
Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu
zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,

roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy

- jest pelnoletni

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pracy zobowigzany jest

wyposazy¢ go w odziez roboczg ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz w sprz¢t ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace

szczegllnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Na terenie budowy powinien byé stworzony punkt pierwszej pomocy obshugiwany

przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna byé umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonéw m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowal:

mgr inz. Artur Grodkiewicz

mgr inz. Artur Grodkiewicy,

Projektant - s/aki, inst. i urzadzenia
(cieplne, wi e, wod-

upr. bud. Nr 0120/PO0S/0¢

ant. 13 ust, 1p <art, 14 ust, 1 pkt -
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BIURQ.BROJEKTOW

Plac Bema & Spétka z 0.0.
10-516 Olsztyn

10-542 OLSZTYN, ul Dabrowszczakéw 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e—mail: ifo @ now-eko. olsztyn.pl

Nazwa obiektu

Adres:

Inwestor:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla terenéw wiejskich

Warkaly, Giedajty, Wilimowo gm. Jonkowo

Gmina Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

Stadium dokumentacji:
Branza:

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

ELEKTRYCZNA

Zasilanie przepompowni $ciekdw

Uwagi dodatkowe:

Oswiadczenie:

My, nizej podpisani o§wiadezamy, Ze w/w projekt budowlany jest wykonany
_zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Autorzy opracowania:

Sprawdzajacy:

Projektant prowadzacy:

mgring. ilnuuﬂ] SICZOpROWSKT

i . : Steci i iftalacje elpktryc
mgr inz. Andrzej Szczepkowski ﬁ?’yﬂ :
pr. bud®Nr 56/90,/01
S2ust Vpkt 1, §%ust. 1,67 §13us). 1 pkt 4d
- . ZBIGNIEW DUCHLINSKF
Zbigniew Duchlinski INSTALACJE | SAECI ELEKTRYCZNE

Upr.bud. nr:/£16/85/0L, 303/94/0L
G2ust 2okl 2, §5ust2, §7.§13ust 1pkt dlit.d

Nr umowy:
Data wykonania:

5/2010 z.p.
Pazdziernik 2011 r.
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SIAKOSTA ULSZETYNSIE)
Plac Bema 5
10-51 QBQ]sztyn

OPIS TECHNICZNY — sieci energetyczne

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki przytgczenia do sieci
- projekt branzy sanitarne;

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt linii kablowych zasilajgcych dwie przepompownie
sciekow w miejscowosciach Warkaty (dz. nr 92/58) i Giedajty (dz. nr 7/30) gmina
Jonkowo.

3. Zasilanie przepompowni P1.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetycznej, przepompownie
Sciekdw nalezy zasili¢ ze ztgcza pomiarowego ZP, znajdujacego sie na dziatce
7/30 i zasilajgcego obecnie stacje bazowg telefonii komorkowej. Obecnie ztacze to
jest jednolicznikowe, wiec nalezy je wymienié na dwulicznikowe.

Projekt ztgcza oraz jego wymiane wykona ENERGA - OPERATOR.

Potaczenie ztacza ZP z rozdzielnicg przepompowni RP1 nalezy wykonaé kablem
YKY 5x10 mm?,

4, Zasilanie przepompowni P2.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci energetycznej, przepompownie
Sciekow nalezy zasili¢ ze ztgcza pomiarowego ZP.

Projekt ztacza oraz jego zasilenie wykona ENERGA - OPERATOR.

Potaczenie ztagcza ZP z rozdzielnicg przepompowni RP2 nalezy wykonaé kablem
YKY 5x10 mm?,

5. Rozdzielnice przepompowni RP.

Rozdzielnice RP zostang dostarczone w komplecie z przepompowniami, przez ich
producenta.

6. Roboty kablowe.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, na podsypce
piaskowej grubosci 10cm z przykryciem 10cm warstwa piasku, nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢cm, a nastepnie przykrywamy folig w
kolorze niebieskim.

Typy kabli oraz ich trasy utozenia, pokazano na rysunkach.

Me



STAROYTA ULSZETYNS I
Plac Bema 5

7. Ochrona przeciwporazeniowa. 10'516_3(_313“3’“

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa, dla rozdzielnicy przepompowni,
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy wytgcznikow
nadpradowych, lub wktadek bezpiecznikowych.

8. Uziemienia.

W rozdzielnicy przepompowni nalezy uziemic¢ przewod PE. Proponujemy
zastosowanie uziomow szpilkowych, miedziowanych GALMAR. Szpilki nalezy
pogrgzac¢ w gruncie przy pomocy wibromtota. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 omow.

9. Uwagqi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
inZ. Andrzej Szczepkowski

“%f?yu 10
e bud r56/9%

VRS e 1 §7,813ust. 1 pkt 44
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STAROSHA OLSZTYNSKI
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10-516;3(_L)lsztyn

OBLICZENIA

1. Zasilanie rozdzielnicy RP.

Ps =15 kW
cosw=0,9
In=242A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu pomiarowym, |b = 25 A, kabel
zasilajacy YKY 5x10 mm?Z.

2. Samoczynne wylaczenie.

Sprawdzamy dla rozdzielnicy RP1

- transformator 160 kVA
R =0,019 oma
X =0,041 oma

- kabel YAKY 4 x 95 mm? - 170 m
R =0,109 oma
X =0,028 oma

) - kabel YKY 5 x 10 mm?—19 m
I R =0,070 oma
X =0,004 oma

Zp =0,21 oma
Iz =876 A
Ib {(max)=876:5=175A

Poniewaz zabezpieczenie przedlicznikowe |b = 25 A/B, to samoczynne wylaczenie obwodu nastagpi

w czasie krotszym od 5s.
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Sprawdzamy dla rozdzielnicy RP2

- transformator 100 kVA
R =0,034 oma
X =0,064 oma

- kabel YAKY 4 x 120 mm?-66 m
R = 0,034 oma
X=0,011 oma

- kabel YAKY 4 x 50 mm?® - 240 m
R =0,294 oma
X =0,041 oma

- kabel YAKY 4 x 25 mm?—110m
R =0,273 oma
X =0,020 oma

- kabel YKY 5 x 10 mm? =10 m
R =0,037 oma
X =0,002 oma

Zp = 0,69 oma
Iz =266 A
Ib (max) =266 :5=53 A

Poniewaz zabezpieczenie przedlicznikowe |b = 25 A/B, to samoczynne wylgczenie ocbwodu nastgpi

w czasie krotszym od 5s.

Mmyr inZ. Andrzef Szczepkowski

Syfmje elekyrycan

§?[J'-.f ]rl.l(fl,sflw(l_ I§’.§HU§' 'Pkf4d
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BIURO PROJEKTOW
Sp zo0.0. w OLSZTYNIE

Stadium | PROJEKT BUDOWLANY Nr zlec. | 38/10

Tresc ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW P1 Nr rys. 1

Obiekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Skala 11280
WARKALY, GIEDAJTY | WILIMOWO GM. JONKOWO [Data 09,11 \

Mo e m i o | Provie [ e, W
§2 ust.1pkt1, §5ust.1, §7, §¥3°Ust.1pktdd §2 ust.2pkt2, §5ust.2, §7,§13 u' .1pkt4d \
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22 fli—oss. &3 BIURO PROJEKTOW
Sp zo.0. w OLSZTYNIE I
Stadium PROJEKT BUDOWLANY Nr zlec. 38/10
Trese ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW P1 Nr rys. 2
Obiekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Skala 1:250
WARKALY, - GIEDAJTY |- WILIMOWO - GM.  JONKOWO |Data 09,11
mgr inz. ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI ZBIGNIEW DUCHLINSKI
Autor upr.56,/90/0L f/%w'?/g (( Sprawdz. upr.216/85/0L, 303/94/0L W
§2ust.1pkt1, §5ust.1, §7, §18ust.1pktdd §2 ust.2pkt2, §5ust.2, §7,§13 ugl.1pktad
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10-542 OLSZTYN, ul qurowszczakéw 39, tel./fax (0-89) 527-41-11

\ BIURO PROJEKTOW

e—mail: biuro@now-eko.com.pl

Nazwa obiektu:

Inwestor:

Spotka z o0.0.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla terenéw budowlanych wsi
Warkaly oraz czesci wsi Giedajty i Wilimowo

Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2; 11 — 042 Jonkowo

l I
)

Stadium dokumentacii:

Branza:

Projekt budowlany

konstrukcyjna

téwiadczenie:

my, nizej podpisani oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany jest
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

)
l I

Projektant: mgr inz. Czeslaw Hryniewicz
nr upr. 20/90/0OL
Sprawdzajacy: mgr inz. Wiktor Lozynski
nr upr. 42/79/0L
Nr zlecenia: 5/2010 z.p.
Data wykonania: PaZdziernik 2011 r.
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SPIS TRESCI
do projektu budowlanego posadowienia
przepompowni Sciekéw P1 i P2 kanalizacji sanitarnej
dla terenow budowlanych wsi Warkaty oraz czesci wsi Giedajty i Wilmowo.

L. Opis techniczny
II.  Cz¢sé rysunkowa



STAROSTA LLSZTYRSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
OPIS TECHNICZNY >
do projektu budowlanego posadowienia
przepompowni $ciekéw P1 i P2 kanalizacji sanitarnej
dla terenéw budowlanych wsi Warkaly oraz cze¢sci wsi Giedajty i Wilmowo.

Materialy przyjete
do opracowania: - mapa sytuacyjno-wysokosciowa (1:500)
- P.T. technologiczny opracowywany réwnolegle.
- Opinia geologiczna warunkéw gruntowo-wodnych.
- Projekt budowlany branzy instalacyjnej (opracowywany
rownolegle)
- Wizje lokalne w terenie.

Przepompownia P-1

Warunki gruntowo-wodne: Wedtug technicznych badan podtoza gruntowego
wykonanych w sgsiedztwie projektowanego posadowienia przepompowni, pod warstwa
Nasypow niebudowlanych z piaskow drobnych humusowych o migzszosci 1,50m
nawiercono warstwe piaskéw drobnych o migzszosei 0,50m oraz piaski $rednie.

Woda gruntowa na poziomie 1,80 m p.p.t. Na poziomie posadowienia dna pompowni
wystepujg grunty nosne pozwalajace na bezposrednie posadowienie pompowni.

Przed realizacjg pompowni nalezy wykona¢ techniczne badanie podtoza gruntowego i w
przypadku stwierdzenia odmiennych gruntéw od w/w nalezy zweryfikowaé posadowienie
przepompowni.

Opis przyjetych rozwigzan:

Roboty fundamentowe wykonywane w wykopie suchym
(nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu stosujac np. $cianki szczelne i iglofiltry).

Dla przepompowni $ciekow zastosowano rozwigzania systemowe powszechnie stosowane
przez wiele specjalistycznych firm tj. prefabrykowang przepompownie polimerobetonowa
zamocowang za pomocg specjalnych kotew do, wylewanej na mokro, zelbetowej ptyty
fundamentowej Zaprojektowano nastgpujacy sposob posadowienia przepompowni:
- Wykonanie wykopu otwartego do poziomu wystgpowania wody gruntowej

(okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu).
- Ponizej poziomu wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ wykop umocniony
$ciankami szczelnymi i z grodzic stalowych G-62. Z pomocg iglofiltrow odwodnié w/w
wykop. Nastepnie w suchym wykopie wykona¢ zelbetowa plyte fundamentowa, wylewana
na mokro z betonu C20/25, i stali A-IIIN.
- do wykonanej w w/w sposéb zelbetowej ptyty fundamentowej mocowaé za pomoca
specjalnych facznikoéw (taczniki konstrukcyjne w kolkach rozporowych) prefabrykowana
przepompownig.
- do ustawionej w ten sposdb przepompowni doprowadzi¢ projektowane rury
kanalizacyjne a nastgpnie cato$¢ obsypa¢ pospotky zageszczana warstwami co 20 cm.
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STAROSTA OLSZTYNSK
- W przygotowanych w w/w spos6b przepompowniach ﬁf&fﬁl‘folﬂifﬁﬁ?ﬁoﬁqpy , ktérych
parametry okreslono w projekcie technologicznym, ~ +V*9 16 Olsztyn
- cigzar zastosowanej prefabrykowanej przepompowni ciekow wynosi okoto 9900 kg

Wszelkie szczegbly przedstawiono na rysunku konstrukeyjnym.

Przepompownia P-2

Warunki gruntowo-wodne: Wedtug technicznych badan podtoza gruntowego
wykonanych w sgsiedztwie projektowanego posadowienia przepompowni, pod warstwa
Gleby z piaskéw drobnych humusowych o migzszosci 0,40m nawiercono warstwe
piaskdw drobnych.

Woda gruntowa na poziomie 1,10 m p.p.t. Na poziomie posadowienia dna pompowni
wystgpujg grunty no$ne pozwalajace na bezposrednie posadowienie pompowni.

Przed realizacjg pompowni nalezy wykona¢ techniczne badanie podioza gruntowego i w
przypadku stwierdzenia odmiennych gruntéw od w/w nalezy zweryfikowaé posadowienie
przepompowni.

Opis przyjetych rozwigzan:

Roboty fundamentowe wykonywane w wykopie suchym
(nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu stosujgc np. $cianki szczelne i igtofiltry).

Dla przepompowni $ciekow zastosowano rozwigzania systemowe powszechnie stosowane
przez wiele specjalistycznych firm tj. prefabrykowang przepompownie polimerobetonowg
zamocowang za pomoca specjalnych kotew do, wylewanej na mokro, Zelbetowej pyty
fundamentowej Zaprojektowano nastgpujacy sposéb posadowienia przepompowni:

- Wykonanie wykopu otwartego do poziomu wystepowania wody gruntowej (okoto 1,0
m ponizej poziomu terenu).

- Ponizej poziomu wystgpowania wody gruntowej nalezy wykona¢ wykop umochniony
sciankami szczelnymi i z grodzic stalowych G-62. Z pomocg iglofiltréw odwodnié w/w
wykop. Nastgpnie w suchym wykopie wykonaé zelbetowa ptyte fundamentowa, wylewang
na mokro z betonu C20/25, i stali A-IIIN.

- do wykonanej w w/w sposéb zelbetowej ptyty fundamentowej mocowa¢ za pomoca
specjalnych facznikéw (tgczniki konstrukcyjne w kotkach rozporowych) prefabrykowana
przepompownie.

- wykona¢ dodatkowy balast zewnetrzny w postaci wylewki betonowej wokot
przepompowni opartej na ptycie fundamentowej. Zastosowaé beton C20/25

- do ustawionej w ten spos6b przepompowni doprowadzié projektowane rury
kanalizacyjne a nastgpnie catos¢ obsypa¢ pospotks zageszczang warstwami co 20 cm.

- W przygotowanych w w/w sposéb przepompowniach montowaé pompy , ktérych
parametry okreslono w projekcie technologicznym.

- cigzar zastosowanej prefabrykowanej przepompowni $ciekéw wynosi okoto 12100 kg

Wszelkie szczegdty przedstawiono na rysunku konstrukeyjnym.
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Plac Bema §
10-5].63C)lsztyn

Uwaga:

Niniejsze opracowanie jest integralng czgécig Projektu Budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz technologig przepompowni P-1 i P-2.

w gminie Jonkowo Jonkowo.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw stabonognych w poziomie
projektowanego posadowienia fundamentéw przepompowni nalezy skontaktowaé
si¢ z projektantem,

Po zakoriczeniu wszystkich robot doprowadzi¢ teren do stanu istniejacego.

myg l‘“ﬂ‘:}:l':.lzf(l.“_\‘riél AIYNIEWIC?Z

LACYIEO-budowlana
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Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
OBLICZENIA STATYCZNE 2o
do projektu budowlanego konstrukcji
przepompowni Sciekéw P-11i P-2 kanalizacji sanitarnej
w gminie Jonkowo

L Przepompownia P-1
Masa przepompowni prefabrykowanej P-1 0 Dy, =2 m i wysokosci H = 5,10m wynosi

9900 kg.
Warunki gruntowo-wodne oraz gabaryty przepompowni ,,P-1” przedstawiono na rysunku

Sprawdzenie mozliwosci wyplywu studni (pompowni):

- Wypdr wody (od przepompowni) nx 1,095% x 3,30 x10,0 = 124,00 kN
- Wypdr wody od plyty fundamentowe; 3,0%0,6 x10,0 = 54,00 kN
178,00 kN
- cigzar przepompowni 99,00 kN
- plyta zelbetowa dna przepompowni 3,0% 0,60 x 25,0 = 135,00kN
234,00 kN
n= =400 1,31 > 1,20
178,00

II.  Przepompownia P-2

Masa przepompowni prefabrykowanej ,,P-2” 0 Dy, =2 m i wysokosci H = 6,60m wynosi
12100 kg.
Warunki gruntowo-wodne oraz gabaryty przepompowni ,,P2” przedstawiono na rysunku .

Sprawdzenie mozliwosci wyptywu studni (pompowni):

- Wypér wody (od przepompowni) nx 1,095%x 5,50 x10,0 = 207,07 kN
- Wyp6r wody od plyty fundamentowe; 2,5%%0,6 x10,0 = 34,37 kN
- Wyp6r balastu zewngtrznego (3x3x1-3,14x1,0952x1)x10,0 = 52,40

316,47 kN
- cigzar przepompowni 121,00 kN
- plyta zelbetowa dna przepompowni 3,0%x 0,60 x 25,0 = 70,31 kN
- cigzar balastu (3x3x1-3,14x1,095x1)x25,0 = 131,0

n=35200 _ 193 5 120
21347
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POSADOWIENIE %/////%g J—EE @0  BIURO PROJEKTOW
//// I %%x i Sp. z o.o.
P RZ E P O M POWN I P_ 2 OLSZTYN 10-542 OLSZTYN, UL.DABROWSZCZAKOW 39
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY Nr zlec. 5/2010
Tres¢ Posadowienie przepompowni P—2 Nr umowy .
Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla terendw budowlanych wsi Warkaly Skala 1:20
oraz czgsci wsi Giedajty i Wilimowo Data X.2011
Nr uprawnief Podpis Nr rys.
Autor mgr inz.Czestaw Hryniewicz 20/90/0
Oprac K-2
Sprawdzil | mgr inz. Wiktor Lozynski 42/79/0L

RZUT
PRZEPOMPOWNI P-2

¥ 300 B
$200 S
M
108,00
107,80
RO, R
Przepompownia Nn(Ry H)
Sciekdw #2m
z polimerobetonu
=
R
v
106,30
I
ZESTAWIENIE STALI 3
Srednica |Dfugos¢ | llose Drfggé)rsnc
?16 290 20 58
Dtugos$¢ razem 58
Ciezar Tmb 1,58
Cigzar razem [kg] 92
O
Ni
Beton C20/25
Stal A-1lIN
| 102,68
Balast betonowy Balast betonowy
200 -
Ry 8
_|101,40
_|101,30
3
. 100,70
W W L N

Beton podkfadowy gr.15cm

16 co 15cm L=290




