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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

• Warunków Przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/18002775 z dnia 
12.02.2018r. wydanych przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. 

• Obowiązujących przepisów i norm. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej linii kablowej nN 0,4kV 
położonej na działce drogowej 157 obręb 10 (publiczna droga gminna nr 157014N) 
z uwagi na projektowaną budowę drogi na trasie Mątki – Wilimowo. 

Kolejnym zakresem opracowania jest przedstawienie projektowanej wysokości 
niwelety drogi, w celu kontroli kolizji z nw. napowietrznymi linii elektroenergetycznymi: 

• linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV, 
• linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV, 
• linia napowietrzna średniego napięcia 15 kV, 
• linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV. 

Wyżej opisana kontrola wydaje się nie mieć podstaw, ponieważ w ramach 
projektowanej przebudowy drogi nie jest planowana zmiana istniejącej niwelety drogi 
[rys. D.03]. Wysokość jezdni na odcinkach gdzie występują „kolizje” nie ulegnie zmianie. 
W związku z powyższym można założyć, że przebudowa nie będzie kolidować z ww. 
liniami napowietrznymi. W tym celu opracowano profile linii napowietrznych [rys. E.04].
 Reasumując, nie będą występować różnice wysokości linii napowietrznych 
z drogą zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 

Na skrzyżowaniach wyżej wymienionych linii napowietrznych z projektowaną 
drogą występują obostrzenia, które polegają na zapewnieniu naciągu w przewodach, 
stosowanych w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zerwania i opadnięcia przewodu. 
W tych określonych przypadkach wykonane są obostrzenia I, II poziomu, które 
pozwalają na zwiększenie pewności mechanicznej łańcuchów izolatorów lub 
poprzeczników izolatorowych na słupach ograniczających skrzyżowanie (dla przęseł, 
w których występują skrzyżowania).  

Obostrzenie linii napowietrznej WN 

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. – Oddział w Olsztynie 
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostępnionych 
zasobów majątku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejącej linii 
napowietrznej WN 110kV  Mątki – Morąg typu 3xAFL-6 240mm2, 2xAFL 1,7-95mm2 na 
odcinku przęsła na słupach nr 1 OS-24 ON150 oraz nr 2 OS-24 ON150+5 oraz linii 
napowietrznej WN 110kV Mątki – Gietrzwałd typu 1x3xAFL-6 240 mm2, 1xOPT-GW 



PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI MĄTKI-WILIMOWO  

NR 157014N NA TERENIE GMINY JONKOWO 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

4 
 

64/48 na odcinku przęsła na słupach nr 1 B2 M9+5 oraz nr 2 SW 24 ON120+10 
wykonany jest I stopień obostrzeń istniejących przewodów napowietrznych (droga 
zakładowa, powiatowa, gminna). Obecnie w/w przewody na słupach WN zamocowane 
są w sposób odciągowy z wykorzystaniem kompozytowych łańcuchów izolatorowych, 
zawieszane na stoliku. Obostrzenia I stopnia wykonano stosując dodatkowe zawieszenie 
przewodów na istniejących izolatorach poprzez wykonanie pętli z wykorzystaniem 
przewodów oraz uchwytów śrubowo - kabłąkowych. 

W tym przypadku stopień obostrzenia jest właściwy i nie ma potrzeby 
dokonywania przebudowy. 

Obostrzenie linii napowietrznej SN 

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. – Oddział w Olsztynie 
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostępnionych 
zasobów majątku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejącej linii 
napowietrznej SN 15kV Olsztyn Zachód-Mątki typu 3xAAsXSn 50mm2 zasilanej z GPZ 
[720]  na odcinku przęsła na słupie ŻN 12 nr 2, oraz słupie EPV 10:5/10 nr 1 wykonany 
jest I stopień obostrzeń istniejących przewodów napowietrznych. Obecnie przewody linii 
napowietrznej typu 3xAAsXSn zamocowane są w sposób odciągowy z wykorzystaniem 
pojedynczych izolatorów kompozytowych z wykorzystaniem mocowania ŁO2/2 (słup nr 
1) , natomiast przy słupie ŻN nr 2 linia napowietrzna zamocowana jest w sposób  
przelotowy z wykorzystaniem izolatorów wsporczych LWP 8/24P oraz zacisków 
pętlicowych Al50-70. Natomiast przewody kablowe na konstrukcji wsporczej słupa EPV 
10:5/10 nr 1  zamocowane są w sposób przelotowy z wykorzystaniem pojedynczych 
izolatorów wsporczych. 

Obostrzenia I stopnia wykonano  stosując dodatkowe zawieszenie przewodów 
polegające na zdublowaniu izolatorów od strony słupa nr 1 zamocowanych za pomocą  
łańcucha odciągowego ŁO2/2 oraz izolatorów kompozytowych typu SDI 90.150, a od 
strony słupa przelotowego nr 2  wykonano podwójne zawieszenie stosując po dwa 
izolatory wsporcze typu LWP-8/24. 

Na drugim odcinku linii napowietrznej SN 15kV Olsztyn Zachód-Mątki typu  
3xAFL 6-35mm2 zasilanej z GPZ [720]  na odcinku przęsła na słupie ŻN 12 nr 4 oraz ŻN 
12 nr 5 wykonany jest II stopień obostrzeń istniejących przewodów napowietrznych. 
Obecnie przewody linii napowietrznej na w/w słupach ŻN 12 zawieszone są w sposób 
przelotowy z wykorzystaniem izolatorów wsporczych LWP 8/24P oraz zacisków 
pętlicowych Al50-70.  

Obostrzenia II stopnia wykonano stosując dodatkowe zawieszenie przewodów 
polegające na zdublowaniu izolatorów z wykorzystaniem w/w izolatorów wsporczych 
oraz mocowania objemki.  

W tych przypadkach stopień obostrzeń jest właściwy i nie ma potrzeby 
dokonywania przebudowy.  
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Obostrzenie linii napowietrznej nN 

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. – Oddział w Olsztynie 
warunkami przebudowy sieci energetycznej nr: R/18/002775 oraz udostępnionych 
zasobów majątku sieciowego znak: 6MMP/AK/EOP-6-009225-2018 na istniejącej linii 
napowietrznej 0,4kV typu 3xAsXSn 4x50mm2 zasilanej ze stacji transformatorowej 
15/0,4kV Mątki [O-0165] na odcinku przęsła na słupach ŻN nr 6, oraz 7 wykonany jest 
II stopień obostrzeń istniejących przewodów napowietrznych. Obecnie przewody na 
słupach 6 i 7 zawieszone są w sposób przelotowy z wykorzystaniem izolatorów 
wsporczych LWP 8/24P oraz zacisków pętlicowych Al50-70. Obostrzenia II stopnia 
wykonano stosując dodatkowe zawieszenie przewodów polegające na zdublowaniu 
izolatorów z wykorzystaniem w/w izolatorów wsporczych oraz mocowania objemki. 
Natomiast przewody YAKXS 4x120 mm2 oraz YAKY 4x35 mm2 na konstrukcji wsporczej 
stacji transformatorowej [O-1275] zamocowane są w sposób przelotowy 
z wykorzystaniem pojedynczych izolatorów wsporczych. 

 W tym przypadku stopień obostrzenia jest właściwy i nie ma potrzeby 
dokonywania przebudowy.  

 

1.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące urządzenia elektroenergetyczne, które występują na odcinku drogi 
gminnej nr 157014N Mątki - Wilimowo na terenie Gminy Jonkowo: 

1. Linia 110kV [WN-110kV]-Mątki-Gietrzwałd [01-47] 
• Linia napowietrzna 3xAFL-6 240mm2, 1xOPT-GW 64/68, stan., słupowe  

nr 1/B - 2M3+5 a nr 2/B-2M3+5 
2. Linia 110kV [WN-110kV]-Mątki-Morąg [01-47] 

• Linia napowietrzna 3xAFL-6 240mm2, 2xAFL1.7-95mm2, stan., słupowe  
nr 1/OS-24 ON150 a nr 2/OS-24ON 150+5 

3. Linia napowietrzna[SN-15kV] OL Zachód-Mątki GPZ [720] 
• Odcinek napowietrzny typu 3xAAsXS 50mm2 – 720-03 sł.01 – 02 [720-03/01] 
• Odcinek napowietrzny typu 3xAFL-6 35mm2 – 720-0202 sł.04-07 [720-0202/02] 

4. Stacja transformatorowa 15/0,4kV Mątki [O-1275] 
5. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/04kV Mątki [O-1275] 

• Linia kablowa, obwód [nN-0,4kV] – GOSPODARSTWO [1275-01] – typu YAKY 
4x35mm2 

• Linia kablowa, obwód [nN-0,4kV] – Sz – ka S-1 [1275-02] – typu YAKXS 
4x120mm2 

6. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej15/04kV Mątki wieś [O-0227] 
• Linia kablowa, obwód [nN-0,4kV] – JONKOWO [0227-01] – typu YAKY 4x70mm2, 

YAKXS 4x120mm2 
7. Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej15/04kV Mątki[O-0165] 

• Linia napowietrzna, obwód [nN-0,4kV] – szosa [0165-03] – typu AsXSn 
4x50mm2 
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1.4. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 KV 

Przebudowie podlegać będzie następujący odcinek linii 0,4kV: 

• Odcinek linii kablowej 0,4kV, zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV 
Mątki wieś [O-0227] – obwód [nN-0,4kV] – JONKOWO [0227-01] – typu YAKY 
4x70 mm2, YAKXS 4x120 mm2 – (działka 157; 148/5; 161/2; 161/4 obręb 
10 Mątki) 

Od istniejącego złącza kablowego znajdującego się na granicy działki 157 obręb 
10, [0-100km proj.] zdemontować odcinek kablowy nN 0,4kV typu YAKY 4x70mm2 
o łącznej długości 33,50 mb zasilający ww. szafę z ist. ZKP w [0-125km proj.] zgodnie 
z rys. E.01a. Następnie wykonać wykop i ułożyć nowy odcinek linii kablowej YAKXS 
4x70mm2 o łącznej długości 42 mb po trasie zaznaczonej na ww. rysunku [E.01a], który 
należy poprowadzić przez działki 161/4 oraz 161/2, a następnie dokonać przyłączenia 
nowej linii kablowej do istniejących skrzynek złączy kablowo-pomiarowych. Działka 
161/4 oraz 161/2 będą wywłaszczane ustawą ZRID przez inwestora po uzyskaniu 
uzgodnienia przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz po dokonaniu podziałów 
działek. Przed zasypaniem wykopu należy dokonać sprawdzenia działania obwodu oraz 
wykonać pomiary geodezyjne. W miejscu przejścia linii kablowej przez jezdnię w sposób 
prostopadły należy kabel  ułożyć w rurze osłonowej RHDPEp ∅110 na głębokości nie 
mniejszej niż 1m od istniejącego terenu . 
  Istniejące okablowanie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXS 
4x120mm2 poprowadzonej pod projektowaną jezdnią oraz chodnikiem zabezpieczyć 
rurami osłonowymi RHDPEd ∅110 o łącznej długości 118,00mb. 
 Pozostałe kolizje wymienione w warunkach przebudowy o nr 
R/18/002775 nie podlegają przebudowie.  
 

1.5. UKŁADANIE KABLI nN 

Projektowane kable układać po całkowitej niwelacji terenu, po trasach 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu na głębokości 0,70 m – na 10 cm 
podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 15 cm gruntu rodzimego oraz 
folią koloru niebieskiego. Następnie wykop uzupełnić gruntem rodzimym i splantować. 
Pod jezdniami kable układać na głębokości 1,00 m w rurach osłonowych 
gładkościennych o śr. 110 mm. Przed i po zasypaniu dokonać pomiarów zgodnie z normą 
PN-76/E 05125 oraz inwentaryzacji geodezyjnej. 

UWAGA! Podczas prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej 
należy prace zaplanować tak, aby nie pozbawić lub ograniczyć odbiorców 
w dostawie energii elektrycznej. 
 

1.6. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Zgodnie z warunkami przebudowy elektroenergetycznej przyjęto jako dodatkowy 
środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie w układzie 
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TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 
robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych.  

1.7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy 
zachowaniu warunków BHP. 

2. W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia 
i oznakowanie. 

3. Stosować materiały posiadające stosowne deklaracje właściwości użytkowych. 
4. Prace w pasie drogowym należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi 

służbami drogowymi. 
5. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby 

i pomiary odbiorcze. 
6. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
7. Z uwagi na brak zmian w parametrach całej sieci zrezygnowano z obliczeń. 
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż 

przyjęto w projekcie, przy zachowaniu co najmniej tych samych parametrów 
technicznych i jakościowych. 

9. Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi 
normami i przepisami . 

2. ZASTOSOWANIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Lp. Materiał Jednostka Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4x 70mm2 m 42 
2.  Rura osłonowa dwudzielna RHDPEd ∅110 m 118 
3.  Rura osłonowa gładkościenna RHDPEp ∅110 m 10 
4.  Taśma oznaczeniowa niebieska energetyczna m 156 
5.  Piasek na podsypkę m3 10 
6.  Opaski informacyjne Szt. 5 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

 

ADRES OBIEKTU: droga gminna nr. 157014N Mątki - Wilimowo, powiat olsztyński, woj. warmińsko – 
mazurskie 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI sieci 

 

NR EW. DZIAŁEK: obr. 10 Mątki, działki ew. nr : 157, 148/4, 286, 161/4, 178/5, 149, 151, 277, 275/14, 
275/11, 275/10, 274. 

 
KODY CPV: 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Zakres robót i kolejność realizacji 

Projekt budowlany obejmuje: 

• odkopanie istniejących kabli 0,4kV, 
• demontaż istniejącego okablowania nN 0,4kV, 
• ułożenie kabla typu YAKXS 4x70mm2 w wykopie, 
• wprowadzenie okablowania do złączy kablowo – pomiarowych,  
• zasypanie wykopu warstwą piasku i rodzimego gruntu, 
• przykrycie wykopu folią kablową, 
• zasypanie wykopu pozostałą ziemią, 
• założenie rur osłonowych na istniejących kablach znajdujących się 

w projektowanej jezdni oraz chodniku, 
• podłączenie do sieci energetycznej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

1. Stacja transformatorowa 15/0,4kV Mątki wieś[O-0227], 

2. Linie kablowe 0,4kV, 

3. Linia napowietrzna: 

• 0,4kV, 

• 15kV,  

• 110kV, 

• 400kV. 

4. Sieć teletechniczna, 

5. Sieć wodociągowa, 

6. Kanalizacja sanitarna. 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy 
zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać będące pod napięciem:  

• linie kablowe nN 0,4 kV,  

• linie napowietrzne nN do 1,0 kV, 
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• linie napowietrzne SN 15 kV, 

• linie napowietrzne WN 110, 400 kV. 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
należą  również czynne instalacje, kanalizacyjne, sanitarne, znajdujące się w rejonie 
planowanych prac ziemnych. Podczas prac mogą również wystąpić zagrożenia od 
poruszających się pojazdów mechanicznych. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

1. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m: 
- nie występują 

2. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0 m: 
- nie występują 

3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m: 
- nie występują 

4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych: 
- nie występują 

5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 
i wysokościowych: 
- nie występują 

6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców: 
- nie występują 

7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory: 
- nie występują 

8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych: 
- nie występują 

9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony: 
- nie występują 

10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach: 
- nie występują 

11. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0 m –  dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV – 
występują 
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• 5,0 m –  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV – występują 

• 10,0 m –  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30 kV – nie występują 

• 15,0 m –  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 
przekraczającym 110 kV – występują  

12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków: 
- nie występują 

13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m: 
- nie występują 

14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych: 
- nie występują 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

1. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C: 
- zabrania się prowadzenia prac budowlano montażowych w temperaturze 
poniżej -10 °C 

2. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest: 

- nie występują 

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej: 
- nie występują 

2. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 
- nie występują 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych 

1. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV: 
- występują 

2. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV: 
- występują 

3. budowa i remont: 
• linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) – nie występują 
• sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne – nie występują 
• linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – nie występują 
• sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych 

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego – nie występują  
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Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk – nie występują 

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw 
mostowych – nie występują 

Roboty budowlane wymagające użycia ciężkiego sprzętu 

1. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu – 
występują 

2. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów – nie występują 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

− wykopy w pobliżu istniejących linii kablowych (możliwość porażenia),  

− roboty wykonywane pod czynnymi liniami napowietrznymi o napięciu  

[0,4kV; 15kV; 110kV oraz 400kV], (możliwość porażenia), 

− roboty wykonywane przy jezdni (możliwość potrącenia przez samochód), 

− roboty wyładunkowe i składowanie materiałów, 

− prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

W związku z usytuowaniem elementów do przebudowy w terenie dobrze 
uzbrojonym w urządzenia podziemne przy zbliżeniach należy wszystkie prace 
wykonać ręcznie. Osoby wykonujące likwidację kolizji energetycznych powinny być 
wykfalifikowane. Zgodnie z obowiązującymi zasadami na terenie ENERGA OPERATOR 
SA oddział w Olsztynie prace związane z przebudową linii elektroenergetycznej 
powinny być wykonywane w technologii prac pod napięciem. 

 
Prace zawiązane z technologią prowadzenia prac pod czynnymi liniami 
elektroenergetycznymi. 

Prace zaplanować i wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2) 

§ 53. 1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym 
stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

2. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych 
w instalacji, o której mowa w ust. 1, należy dostosować do typu, rodzaju i mocy 
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rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób 
mających dostęp do instalacji. 

§ 54. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów 
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 

1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 

3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 
30 kV; 

4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 
110 kV; 

5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub 
urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 
1, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych 
urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 
bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć 
się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone 
w sygnalizatory napięcia. 

§ 56. 1. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 
budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

2. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1, powinny być usytuowane w odległości 
nie większej niż 50 m od odbiorników energii. 

§ 60. 1. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy 
w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

2. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny 
posiadać oświetlenie pozycyjne. 
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3. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic 
i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

4. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy 
należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. 

5. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania określone  
w § 45 ust. 4 i 5. 

• W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła 
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię 
elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 
(a) wydłużonych cieni; 
(b) olśnienia wzroku; 
(c) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów 

oraz znaków stosowanych w transporcie; 
(d) zjawisk stroboskopowych. 

Osobą decyzyjną w zakresie prowadzenia prac budowlanych pod liniami 
napowietrznymi w technologii z wyłączeniem napięcia, pod napięciem czy też w pobliżu 
napięcia jest kierownik budowy. Osoba ta podejmuje decyzję po: 

• dokonaniu oględzin placu budowy, 
• dokonaniu oględzin ciężkiego sprzętu potrzebnego do budowy drogi, 
• dokonaniu planu wykonania prac budowlanych,  
• dokonaniu pomiaru odległości wspomnianych w § 55 oraz tabeli 

odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych, 

• zapoznaniu się z szczegółową instrukcją, uzgodnioną z prowadzącym 
eksploatacje linii elektroenergetycznej. 

W przypadku podjęcia decyzji prowadzenia prac budowlanych w technologii 
z wyłączeniem napięcia należy zgłosić wyłączenie linii w trybie miesięcznym do dnia 10 
miesiąca poprzedzającego wyłączenie. Ze względów obiektywnych uzyskanie zgody na 
wyłączenie w trybie miesięcznym jest uzależnione od wyłączeń uwzględnionych 
w obowiązującym planie rocznym. 

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujące 
zagadnienia: 
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- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką zagrożeń, 

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru, 

- prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

- stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne technicznie oraz 
posiadające wymagane badania, 

- roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego 
wykonywania prac, natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać 
z instrukcji obsługi. 

Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:  

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od 
zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 
wykonywane:  

1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliżu napięcia,  
3) pod napięciem.  
4) Odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich 
części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu 
napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą 

Napięcie znamionowe 
urządzenia 

Strefa 
Prac pod napięciem Prac w pobliżu napięcia 

[kV] [m] [m] 
do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 
110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 
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2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
o napięciu znamionowym do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych.  

3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych 
odpowiednich do występujących warunków pracy.  

4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 
zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji 
wykonywania tych prac. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub 
wyeliminować poprzez: 
• Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych,  
• Systematyczną kontrolę stanu deskowania,  
• Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp,  
• Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp,  
• Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie 
oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3÷5 m),  
• Stały dostęp do podręcznej apteczki. 
 
Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych:  
• Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu 
instalacji paliwowej i elektrycznej, 
• Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane. 
  
W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy 
skrzyżowaniu z kablową linią elektroenergetyczną: 
• Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m, 
• Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem, 
• W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie, 
• Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
 
Na terenie budowy należy stosować:  
Środki ochrony indywidualnej pracowników. 
• Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach 
w pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych.  
• Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) 
pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem 
z wysokości. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, wykopy pod linie kablowe wykonywać ręcznie 

z maksymalną ostrożnością. Prace powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone 

i posiadające odpowiednie kwalifikacje.  

Środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową obejmują  

w zasadzie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej), 

stanowiące zabezpieczenie przed porażeniami od napięć roboczych oraz środki ochrony 

przy dotyku pośrednim (ochrona dodatkowa) zabezpieczające przez porażeniem od 

napięć dotykowych. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 

- prowadzanie robót zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP 

i planem BIOZ, 

- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób 

aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, 

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: taśmy ostrzegawczych, 

barier, balustrad, 

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych od 

rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

Prace w pobliżu i na czynnych liniach kablowych 0,4kV wykonać po 

uzgodnieniu i w koordynacji z ENERGA OPERATOR SA – oddział Olsztyn. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do prac należy zgłosić 

o koncernie energetycznym do ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Olsztyn: 

- imienny skład brygady oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu, 

- oświadczenie kierownika zakładu upoważniające do wykonywaniu prac. 

Po odpisaniu stosownych dokumentów brygada będzie mogła wykonywać prace 
na terenie Oddziału Olsztyn. 

Pracowników należy wyposażyć w: 

a) sprzęt ochrony osobistej BHP,  

b) łączność telefoniczną lub radiową z Dyspozycją Centrum Zakładu 
Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA,  

c) pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną na wypadek pożaru, lub 
porażenia prądem elektrycznym. 
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Uwagi 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie 
z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie zobowiązany 
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych. 
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Podpis:Sprawdził:

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL

Nr upr.

Legenda:

Oś drogi

Krawężnik wyniesiony
Krawężnik zatopiony
Obrzeże betonowe

Krawędź drogi/zjazdu

Powierzchnia rowów przebudowywanych

Granice działek

Przepusty do likwidacji

Zakres opracowania mapy do celów
projektowych

Powierzchnia rowów nowobudowanych

Powierzchnia rowów likwidowanych

Drzewa do wycinkiOpornik betonowy

Projektowane numery działek

Działki przeznaczone do podziału
Działki z których korzystanie
będzie ograniczone

Linia rozgraniczająca pas drogowy

Linia określająca nieruchomości lub ich
części, z których korzystanie będzie
ograniczone

Branża drogowa: Branża elektryczna:



UKŁAD ARKUSZY

D.01a

D.01b

D.01c

D.01d

Propozycja rozwiązania kolizji

droga gminna Mątki-Wilimowo

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2

11-042 Jonkowo

1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

mgr inż. Krzysztof Karowiec WAM/0046/PWOE/08 Maj 2018

Rys:Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-inż. Łukasz Kowalski

Inwestor: Główny projektant:

SIGMA TRANSFER
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

E.01c

Elektryczna (E)

Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo nr 157014N,
 na terenie gminy Jonkowo

Podpis:Sprawdził:

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL

Nr upr.

Legenda:

Oś drogi

Krawężnik wyniesiony
Krawężnik zatopiony
Obrzeże betonowe

Krawędź drogi/zjazdu

Powierzchnia rowów przebudowywanych

Granice działek

Przepusty do likwidacji

Zakres opracowania mapy do celów
projektowych

Powierzchnia rowów nowobudowanych

Powierzchnia rowów likwidowanych

Drzewa do wycinkiOpornik betonowy

Projektowane numery działek

Działki przeznaczone do podziału
Działki z których korzystanie
będzie ograniczone

Linia rozgraniczająca pas drogowy

Linia określająca nieruchomości lub ich
części, z których korzystanie będzie
ograniczone

Branża drogowa: Branża elektryczna:



UKŁAD ARKUSZY

D.01a

D.01b

D.01c

D.01d

Propozycja rozwiązania kolizji

droga gminna Mątki-Wilimowo

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2

11-042 Jonkowo

1:500

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

mgr inż. Krzysztof Karowiec WAM/0046/PWOE/08 Maj 2018

Rys:Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-inż. Łukasz Kowalski

Inwestor: Główny projektant:

SIGMA TRANSFER
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

E.01d

Elektryczna (E)

Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo nr 157014N,
 na terenie gminy Jonkowo

Podpis:Sprawdził:

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL

Nr upr.

Legenda:

Oś drogi

Krawężnik wyniesiony
Krawężnik zatopiony
Obrzeże betonowe

Krawędź drogi/zjazdu

Powierzchnia rowów przebudowywanych

Granice działek

Przepusty do likwidacji

Zakres opracowania mapy do celów
projektowych

Powierzchnia rowów nowobudowanych

Powierzchnia rowów likwidowanych

Drzewa do wycinkiOpornik betonowy

Projektowane numery działek

Działki przeznaczone do podziału
Działki z których korzystanie
będzie ograniczone

Linia rozgraniczająca pas drogowy

Linia określająca nieruchomości lub ich
części, z których korzystanie będzie
ograniczone

Branża drogowa: Branża elektryczna:



Schemat elektryczny przebudowy sieci nN 0,4 KV

droga gminna Mątki-Wilimowo

Gmina Jonkowo
ul. Klonowa 2

11-042 Jonkowo

b/s

Projektował: Data:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

mgr inż. Krzysztof Karowiec WAM/0046/PWOE/08 Maj 2018

Rys:Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-inż. Łukasz Kowalski

Inwestor: Główny projektant:

SIGMA TRANSFER
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

E.02

Elektryczna (E)

Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo nr 157014N,
 na terenie gminy Jonkowo

Podpis:Sprawdził:

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 08/01/OL

Nr upr.






